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de Electricidad 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO 

ASPECTOS GENERALES 

Establecer las disposiciones, de carácter técnico y comercial, que deben cumplirse para el 
desarrollo de centrales de generación distribuida por parte de empresas interesadas en realizar 
la actividad de generación distribuida con fuentes de energía renovable no convencional a 
través de un título habilitante otorgado por el Ministerio del ramo. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Regulación contiene disposiciones aplicables para: empresas privadas, de economía 
popular y solidaria, y estatales extranjeras, que construyan, operen y administren nuevas 
Centrales de Generación Distribuida (CGD) en el país bajo el amparo de la presente 
Regulación; Distribuidoras a cuyas redes se conectan dichas centrales; y, el CENACE. 

Esta Regulación no aplica para empresas que obtengan un título habilitante para el desarrollo 
de proyectos de generación distribuida que se conecten y operen en el sistema eléctrico de 
Galápagos. 

ARTÍCULO 3. ALCANCE 

Esta Regulación tiene como alcance lo siguiente: 

• Las caracter ísticas técnicas que definen a una central de generación distribuida (CGD) 
dentro del contexto de esta Regulación; 

• Las empresas que de forma excepcional podrían desarrollar centrales de generación 
distribuida dentro del contexto de esta Regulación; 

• El procedimiento y los requisitos para realizar la solicitud, evaluación y otorgamiento 
de la factibilidad de conexión para centrales de generación distribuida; 

• Las consideraciones con respecto al desarrollo, despacho y operación de centrales de 
generación distribuida; 

• El tratamiento comercial de la energía entregada por las centrales de generación 
distribuida; 

• Los aspectos relacionados a la gestión de información de generación distribuida. 

ARTÍCULO 4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
CC Capacidad de Conexión 
CENACE Operador Nacional de Electricidad u Operador del Sistema 
CGD Central de Generación Distribuida 
CRM Capacidad Remanente 
CRS Capacidad Reservada 
EGDH Empresa de Generación Distribuida Habilitada 
EPGD Empresa Promotora de Generación Distribuida 
ERNC Energía Renovable no Convencional 
LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
MINISTERIO RECTOR Ministerio de Energía y Minas. 
PME Plan Maestro de Electricidad 
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RGLOSPEE 
SEP 
SGDA 
SNI 
SNT 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
Sistema Eléctrico de Potencia 
Sistema de Generación Distribuida para el Autoabastecimiento 
Sistema Nacional Interconectado. 
Sistema Nacional de Transmisión 

ARTÍCULO S. DEFINICIONES 

1. Autodespacho*: Condición mediante la cual el propietario de una central de 
generación o SGDA realiza de manera autónoma la programación y ejecución de la 
operación de su central, sin estar sujeto a disposiciones que al respecto emita el 
Operador del Sistema o el Operador de Red. 

2. Autogenerador: Persona jurídica, productora de energía eléctrica, cuya producción 
está destinada a abastecer sus puntos de consumo propio, pudiendo producir 
excedentes de generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda. 

3. Campo de Conexión*: Conjunto de equipos y aparatos de transformación, maniobra 
y protección, con los que se materializa la vinculación eléctrica de un Usuario de Red 
con la Red de Transporte de Electricidad. 

4. Capacidad de Conexión*: Es la capacidad máxima de transferencia de potencia, _en 
MW, en un nodo de una Red de Transporte de Electricidad, determinada por el Operador 
de Red con base a estudios técnicos de su sistema eléctrico. 

5. Capacidad Remanente*: Es la diferencia entre la Capacidad de Conexión y la suma 
de la Capacidad Utilizada y la Capacidad Reservada, en un nodo existente o planificado 
de una Red de Transporte de Electricidad. 

6. Capacidad Reservada*: Es la parte de la Capacidad de Conexión en un nodo existente 
o planificado de una Red de Transporte de Electricidad, que está asignada para uso 
futuro de otros usuarios de la red, que cuentan con el Título Habilitante, pero aún no 
conectan su central o carga a la Red de Transporte de Electricidad. 

7. Capacidad Utilizada*: Es la parte de la Capacidad de Conexión en un nodo existente 
de una Red de Transporte de Electricidad que está siendo utilizada por uno o varios 
usuarios de red que se encuentran operando y conectados a dicho nodo. 

8. Certificado de Calificación: Documento entregado por el Concedente al Participante, 
el cual valida el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proceso de Calificación 
y permite que dicho Participante pueda continuar con el Proceso de Habilitación 

9. Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo*: Documento administrativo 
otorgado por una Distribuidora, a favor de una EPGD, en el que se manifiesta que es 
factible, de manera definitiva, la conexión de un proyecto de generación/autogeneración 
en un punto específico de la red eléctrica. 

10. Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar*: Documento administrativo 
otorgado por una Distribuidora a favor de una EPGD, en el que, como resultado de 
análisis técnicos iniciales, la Distribuidora manifiesta que es factible, de manera 
preliminar, la conexión de un proyecto de generación/autogeneración a su Red de 
Transporte de Electricidad. En este documento no se especifican las condiciones para la 
conexión y operación de la futura central de generación. 

11. Contrato de Concesión: Es un Título Habilitante, que permite la participación de las 
empresas privadas, de la economía popular y solidaria y estatales extranjeras, en las 
actividades del sector eléctrico. 
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12. Contrato de Conexión: Contrato suscrito entre un participante mayorista y el 
transmisor o, entre un participante mayorista y el distribuidor, para el uso de sus 
sistemas eléctricos, en el cual se establecen los derechos y las obligaciones de las partes. 

13. Despacho Preferente: Constituye el despacho económico a la unidad o central de 
generación que goce de esta preferencia, de manera previa a otras unidades o centrales 
de generación, de conformidad a lo establecido en la Ley y en la normativa expedida 
por la Agencia de Regulación y Control competente del sector eléctrico. 

14. Empresa de Generación Distribuida Habilitada (EGDH)*: Empresa eléctrica de 
generación que dispone de un Título Habilitante para diseñar, construir, operar, y 
mantener una CGD. 

15. Empresa Eléctrica de Distribución y Comercialización o Distribuidora: Persona 
jurídica cuyo Título Habilitante le faculta realizar la actividad de distribución y 
comercialización de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, dentro 
de su área de servicio. 

16. Empresa Promotora de Generación Distribuida (EPGD)*: Empresa interesada en 
suscribir, o que se encuentra tramitando la suscripción de un Título Habilitante, para 
construir, administrar y operar una CGD. 

17. Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Se consideran como energías 
renovables no convencionales a las fuentes: solar, eólica, geotérmica, biomasa, 
mareomotriz, hidroeléctrica de capacidades menores, en los términos y condiciones 
establecidas en la normativa, y otras que se llegaren a definir en la regulación respectiva. 

18. EPGD/EGDH Relacionadas: Son aquellas EPGD/EGDH que, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, se 
las considera como Partes Relacionadas. 

19. Generación Distribuida: Pequeñas centrales de generación instaladas cerca del 
consumo y conectadas a la red de la Distribuidora. 

20. Gestión Documental*: Proceso de registro, control, flujo, organización y trazabilidad 
de los documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una institución. 

21. Grupo Electrógeno de Emergencia*: Es un grupo motor 1 
- generador comúnmente 

utilizado cuando hay déficit de generación de energía eléctrica local o cuando se 
producen cortes en el suministro eléctrico. Puede ser de propiedad de personas naturales 
o jurídicas. 

22. Independencia Funcional: Condición que establece que dos o más 
proyectos/centrales de generación distribuida tienen independencia funcional con 
respecto a sus equipos o instalaciones civiles, eléctricas o mecánicas, por lo tanto, el 
funcionamiento de un proyecto/central de generación no depende de la existencia, 
operación o construcción de un equipo o instalación de propiedad de otro 
proyecto/central de generación (por ejemplo, compartir una línea de interconexión de 
propiedad de uno de ellos; o, compartir un canal de conducción o casa de máquinas en 
caso de centrales hidroeléctricas, entre otros). 

23. Libre Acceso: Es el derecho de los participantes del sector eléctrico para conectarse a 
los sistemas de transmisión o a los de distribución de electricidad, de acuerdo a la 
capacidad de conducción disponible. La conexión estará supeditada al análisis y 
aprobación técnica y económica correspondientes, de conformidad con la normativa 
vigente. 

1 Generalmente de combustión interna 
Regulación Nro. ARCONEL-006/24 (Codificada) 
Sesión de Directorio de 16 de octubre de 2025 

Dirección: Av Naciones Unidas E7-71 y Av. De Los Shyr is 
Código postal: 170506 / Qu ito-Ecuador 
Teléfono: +593-2 226 8744 
www.arconel .gob.ec ECUAÍÍíll /1 

Páa ina 7 de 56 ~,,e> 



'i 
1
1 ; ~ ·REPÚBLICA Agencia de Regulación y Control 

..,_, DEL ECUADOR de Electricidad 

24. Operador de Red*: Empresa que dispone de un Título Habilitante para realizar las 
actividades de transmisión; o, de distribución, de energía eléctrica; y, por lo tanto, está 
habilitada para prestar el servicio de transporte de electricidad entre la generación y la 
carga, a través de sus redes. 

25. Potencia Nominal*: Suma de la potencia especificada en la placa de los equipos de 
generación, expresada en kW o MW. Para sistemas de generación con inversores, la 
Potencia Nominal estará determinada por la menor entre la suma de la potencia de placa 
de los equipos de generación y la suma de la potencia de placa de los inversores. 

26. Procedimientos de Aplicación: Procedimientos relacionados con la planificación 
operativa, despacho, operación, y análisis post operativo del SEP, y liquidación de las 
transacciones comerciales, elaborados por el CENACE y aprobados por la administración 
de la ARCONEL. 

27. Profesional Facultado: Profesional de Ingeniería Eléctrica o afín, o empresas 
autorizadas/ calificadas por las Empresas Distribuidoras y/o CELEC EP-Transelectric para 
realizar estudios técnicos en sistemas de distribución eléctrica. 

28. Punto de Conexión: Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad 
de dos participantes mayoristas del sector eléctrico. 

29. Red de Transporte de Electricidad*: Es un sistema de transmisión o un sistema de 
distribución, mediante el cual el Operador de Red propietario presta el servicio de 
transporte de electricidad. 

30. Sistema de Generación Distribuida para el Autoabastecimiento (SGDA): 
Conjunto de equipos para la generación de energía eléctrica que aprovecha recursos 
energéticos renovables no convencionales para el autoabastecimiento de consumidores 
finales y que se conecta una red de distribución. 

31. Sistema Eléctrico de Potencia (SEP): Es el conjunto de instalaciones eléctricas 
conformado por las centrales de generación, el sistema de transmisión, los sistemas de 
distribución y las interconexiones internacionales. 

32. Término: Periodo de tiempo establecido en días hábiles, excluyéndose los días sábados, 
domingos y aquellos declarados festivos. 

33. Título Habilitante*: Instrumento por medio del cual el Estado delega o autoriza a una 
persona jurídica, pública o privada, consorcios o asociaciones, a efectuar actividades 
relacionadas con el servicio público de energía eléctrica. 

34. Usuario de Red*: Es una Distribuidora, un Generador, un Autogenerador y sus 
consumos propios, un Gran Consumidor, o un Consumidor Regulado, que dispone de un 
Contrato de Conexión vigente suscrito con un Operador de Red . 

Las definiciones de aquellos términos que no constan en este artículo, y que son utilizados en 
esta Regulación, se sujetarán a aquellas establecidas en la LOSPEE, su Reglamento General y 
Regulaciones específicas. 

CAPÍTULO II PRINCIPIOS GENERALES DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

ARTÍCULO 6. CARACTERIZACIÓN DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

Para efectos de aplicación de esta Regulación, una central de generación de energía eléctrica 
es considerada como Central de Generación Distribuida (CGD), si cumple las siguientes 
condiciones: 

a) Potencia Nominal igual o mayor a cien (100) kW y de hasta diez (10) MW; 
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b) Se conecta en sincronía a una red de transporte 
categorización de centrales de generación señalada 
001/2024; 

de electricidad de acuerdo a la 
en la Regulación ARCERNNR No. 

e) Utiliza una fuente primaria de energía renovable no convencional; 

En caso de que la CGD disponga de equipos para almacenamiento de energía, estas podrán 
cargarse utilizando exclusivamente la energía eléctrica producida por la propia CGD. 

En esta Regulación no se contempla a: las centrales de propiedad de autogeneradores; los 
SGDA de consumidores regulados y no regulados; y, los Grupos Electrógenos de Emergencia, 
cuyo tratamiento normativo se aborda en las Regulaciones específicas. 

La presente Regulación tampoco contempla a las centrales de generación de Potencia Nominal 
igual o mayor a 100 kW y de hasta 10 MW que hayan sido construidas o hayan estado 
operando previo a la expedición de esta Regulación, sea que dispongan o no de un Título 
Habilitante y cuyo tratamiento normativo se aborda en las Regulaciones específicas. 

ARTÍCULO 7. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Las EPGD serán las responsables de identificar los proyectos de generación, y de realizar los 
trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y Contrato de 
Concesión correspondientes, ante las autoridades competentes. 

El trámite de obtención de la factibilidad de conexión se sujetará a lo establecido en el Capítulo 
III de esta Regulación, en tanto que, el trámite para el otorgamiento y suscripción del Contrato 
de Concesión cumplirá lo dispuesto en la LOSPEE, el procedimiento establecido en el 
RGLOSPEE y demás requerimientos que establezca el Ministerio del ramo. 

Las EGDH serán responsables del financiamiento y asumirán todos los riesgos y costos 
asociados al diseño, construcción, operación, mantenimiento de una CGD durante todo el 
plazo de concesión y de aquellos costos en que incurran para el desmantelamiento, cuando 
corresponda. 

ARTÍCULO 8. CAPACIDAD MÁXIMA ACUMULADA A INSTALARSE 

La capacidad máxima y energía acumulada de proyectos de generación distribuida que podrán 
desarrollarse bajo el amparo de esta Regulación se sujetará a las políticas y directrices que 
emita el Ministerio del ramo considerando la necesidad del país, en su calidad de entidad 
responsable de la planificación del sector eléctrico, misma que debe responder a la actualidad 
energética del país. 

A fin de que el Ministerio del ramo disponga de información suficiente, y actualizada 
permanentemente, sobre los proyectos de generación distribuida que se estén tramitando 
bajo el amparo de la presente Regulación, las Distribuidoras deberán reportar a la 
Administración de la ARCONEL, dentro de los 10 primeros días término de cada trimestre, y 
en el formato que esta establezca, la información sobre: solicitudes de factibilidad de conexión 
ingresadas y en trámite; Certificados de Factibilidad de Conexión Preliminar otorgados y 
vigentes; Certificados de Factibilidad de Conexión Definitivos otorgados y vigentes; 
Certificados de Factibilidad de Conexión anulados; cantidad, potencia, energía y tecnologías 
de los proyectos de generación distribuida, entre otros datos. 
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Con base a la información señalada en el inciso anterior, la Administración de la ARCONEL 
elaborará un reporte trimestral, que será entregado al Ministerio del ramo hasta el último día 
hábil del mes posterior al mes de análisis. Este reporte, una vez oficializado, será publicado 
en el portal web institucional de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, para 
conocimiento de interesados y público en general. 

Las Distribuidoras podrán aceptar a trámite solicitudes de factibilidad de conexión mientras el 
Ministerio del ramo no establezca una disposición contraria, la cual será publicada en los 
portales web institucionales respectivos, para conocimiento de interesados y público en 
general. 

En caso que el Ministerio del ramo emita una disposición en el sentido de que no se atiendan 
nuevas solicitudes de factibilidad de conexión bajo el amparo de la presente Regulación, las 
Distribuidoras tramitarán las solicitudes de factibilidad de conexión preliminar que hayan sido 
ingresadas hasta la fecha en que el Ministerio del ramo notifique formalmente a la 
Administración de la ARCONEL y a las Distribuidoras sobre la referida disposición. 

CAPÍTULO III FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN 

ARTÍCULO 9. GENERALIDADES 

Las EPGD que quieran desarrollar un proyecto de generación distribuida deberán obtener de 
la Distribuidora el Certificado de Factibilidad de Conexión. 

Se establecen dos tipos de Certificados de Factibilidad de Conexión, cuya aplicación se resume 
en la Tabla 1. 

Tipo de Certificado de 
Factibilidad de Conexión 

Preliminar 

Definitivo 

Aplicación 

Documento requerido para los trámites que una EPGD tenga que realizar ante 
el Ministerio del ramo para el otorgamiento del Certificado de Calificación . 

Documento requerido para los trámites que una EPGD tenga que realizar ante 
el Ministerio del ramo para la suscripción del Contrato de Conces ión. 

Tabla l . Tipos, aplicación y caracter/sticas de factibilidades de conexión 

Las características de cada tipo de Certificado de Factibilidad de Conexión, así como los 
estudios técnicos que se requieren para cada caso, se establecerán en la Regulación específica 
que el Directorio de la ARCONEL emita sobre los requisitos para la conexión de centrales de 
generación. 

ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE 
FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN PRELIMINAR 

El procedimiento para la obtención del Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar se 
describe en los siguientes numerales2

: 

2 En el ANEXO D se presenta el diagrama de flujo resumido para el análisis de la factibilidad de 
conexión preliminar. 
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10.1. Solicitud de factibilidad de conexión preliminar de una CGD 

La EPGD solicitará la factibilidad de conexión preliminar a la Distribuidora, en el Formulario 
establecido en el ANEXO A de esta Regulación. 

En este Formulario se consignan los datos generales de la EPGD, del proyecto de generación 
distribuida previsto a desarrollarse, así como del punto de la red eléctrica donde se propone 
conectar a la futura CGD. 

Las EPGD/EGDH relacionadas no podrán desarrollar Centrales de Generación Distribuida que se 
ubiquen a una distancia entre sí igual o menor a la Dpp 111 ; 11 , conforme se describe en el ANEXO 
C de esta Regulación. En este sentido, la EPGD deberá entregar a la Distribuidora, junto a la 
solicitud de factibilidad de conexión preliminar, una declaración juramentada notariada en la 
que se manifieste que el proyecto de generación distribuida propuesto no se ubicará a una 
distancia igual o menor a la Dpp111 ¡11 con respecto a otros Proyectos/Centrales de Generación 
Distribuida de propiedad de EPGD/EGDH relacionadas. Si no se entrega la declaración 
juramentada notariada la Distribuidora no atenderá la solicitud de factibilidad de conexión 
preliminar. 

Las EPGD/EGDH podrán conectarse a una red de transmisión o distribución mediante un Campo 
de Conexión de propiedad común, siempre que se respete el principio de independencia 
funcional de cada CGD. 

Las EPGD/EGDH no relacionadas podrán desarrollar Centrales de Generación Distribuida que se 
ubiquen a una distancia entre sí igual o menor a la Dpp111 ; 11 , conforme se describe en el ANEXO 
C de esta Regulación. En este sentido, la EPGD deberá entregar a la Distribuidora, junto a la 
solicitud de factibilidad de conexión preliminar, una declaración juramentada notariada en la 
que se manifieste que el proyecto de generación distribuida propuesto se ubicará a una 
distancia igual o menor a la Dpp111 ; 11 con respecto a otros Proyectos/Centrales de Generación 
Distribuida de propiedad de EPGD/EGDH no relacionadas. Si no se entrega la declaración 
juramentada notariada la Distribuidora no atenderá la solicitud de factibilidad de conexión 
preliminar. 

En el Formulario la Distribuidora hará constar la fecha de recepción, y asignará a la solicitud un 
Código Único de Trámite, con el cual la EPGD podrá realizar las consultas y seguimiento sobre 
el estado de avance de su solicitud, de manera presencial o a través de la página web de la 
Distribuidora. 

10.2. Análisis y otorgamiento del Certificado de Factibilidad de Conexión 
Preliminar. 

Para el otorgamiento del Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar se deberá cumplir 
el siguiente procedimiento: 3 

a) La Distribuidora atenderá las solicitudes de factibilidad de conexión preliminar mientras 
el Ministerio del ramo no establezca una disposición contraria. 

b) En caso de que el Ministerio del ramo haya emitido una disposición en el sentido de 
que no se atiendan nuevas solicitudes de factibilidad de conexión bajo el amparo de la 
presente Regulación, conforme lo establecido en el ARTÍCULO 8 de esta Regulación, la 

3 En el ANEXO D se presenta el diagrama de flujo resumido para el análisis de la factibilidad de / 
conexión preliminar. / 
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Distribuidora, dentro de un Término de dos (2) días contados a partir de la recepción 
de la solicitud de factibilidad de conexión preliminar, notificará a la EPGD sobre la 
imposibilidad de atender la misma y dará por concluido el trámite. 

c) Mientras no se emita una disposición por parte del Ministerio del ramo en los términos 
señalados en el literal b) del numeral 10.2, la Distribuidora atenderá las solicitudes de 
factibilidad de conexión preliminar conforme lo establecido en los siguientes literales. 

d) La Distribuidora determinará inicialmente si el proyecto de generación distribuida 
propuesto por la EPGD tiene Independencia Funcional con otras centrales o proyectos 
de generación distribuida, que se ubiquen a una distancia igual o menor a la DPPmin 4 

con respecto al proyecto en análisis, según los criterios que se describen a continuación: 

d.1) Centrales de Generación Distribuida que se encuentren en operación, que 
hayan sido desarrolladas con base a la presente Regulación; 

d.2) Proyectos de Generación Distribuida que tienen Factibilidad de Conexión 
Preliminar o Definitiva vigentes, de propiedad de EPGD/EGDH que se hayan 
acogido a la presente Regulación; y, 

d.3) Proyectos que están tramitando la Factibilidad de Conexión Preliminar, de 
propiedad de EPGD/EGDH que quieran acogerse a la presente Regulación. 

e) En caso de que la Distribuidora concluya que no hay Independencia Funcional, dentro 
de un término de un (1) día contado a partir de la recepción de la solicitud de factibilidad 
de conexión preliminar, notificará a la EPGD sobre la imposibilidad de atender su 
solicitud, especificando el análisis realizado para el efecto. 

f) Si por el contrario, la Distribuidora determina que hay Independencia Funcional del 
proyecto de Generación Distribuida propuesto por la EPGD, la Distribuidora, dentro de 
un término de dos (2) días contados a partir de la recepción de la solicitud de factibilidad 
de conexión preliminar, que contenga toda la información señalada en el formato 
establecido en el ANEXO A de esta Regulación, evaluará si existe Capacidad Remanente 
para conectar la futura CGD en el punto de la red eléctrica propuesto por la EPGD, 
considerando, sin que sea restrictivo, lo siguiente: 

f.1) La Capacidad de Conexión del nodo; 

f.2) La Potencia Nominal del proyecto de generación distribuida para el cual se 
solicita la factibilidad de conexión; 

f.3) La Capacidad Utilizada de dicho nodo por parte de: 

i. Centrales de generación o autogeneración en operación; y, 
ii. SGDA de consumidores regulados y no regulados en operación. 

f.4) La Capacidad Reservada de dicho nodo a través Certificados de Factibilidad de 
Conexión vigentes, Preliminares o Definitivas, otorgados a: 

i. Empresas Promotoras de Generación Distribuida (EPGD) y Empresas de 
Generación Distribuida Habilitadas (EGDH); 

ii. Autogeneradores; y, 

iii. Consumidores regulados y no regulados para la conexión de sus SGDA; 

4 El concepto de Dpp,,1¡11 se describe en el ANEXO C 
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f.5) Reconfiguraciones futuras permanentes que la Distribuidora prevea 
implementar en la red de distribución, que pudiera afectar la Capacidad de 
Conexión del nodo de la red eléctrica donde la EPGD propone conectar su CGD, 
y que, a la vez, pudiera limitar a futuro la inyección a la red de toda la producción 
de energía de la CGD. 

f.6) Capacidad de conexión a nivel del sistema de transmisión. 

g) La Distribuidora, dentro del término señalado en el literal f), notificará a la EPGD sobre 
la existencia o no de Capacidad Remanente en el nodo propuesto por la EPGD. 

En caso la respuesta sea favorable , la EPGD deberá realizar los estudios técnicos 
requeridos para el análisis de factibilidad de conexión preliminar, para lo cual la 
Distribuidora, dentro del término señalado en el literal f), entregará la base de datos de 
la red eléctrica necesaria en el software que utilice para sus análisis, indicará a la EPGD 
los escenarios, actuales y futuros, que deberán ser considerados en los estudios 
técnicos; a la vez, entregará a la EPGD la información técnica de su red, necesaria y 
suficiente, para que pueda realizar los estudios técnicos, previo a la firma de un acuerdo 
de confidencialidad y uso responsable de la información. 

h) La EPGD dispondrá de un plazo de hasta cinco (5) días, contados a partir de la 
notificación de la Distribuidora, para entregar los estudios técnicos completos 
requeridos para el análisis de factibilidad de conexión preliminar, los cuales deben ser 
realizados por un profesional facultado para ejercer tales actividades. 

La base de información de los estudios debe ser presentada por la EPGD en un formato 
compatible con el software para análisis de red que disponga la Distribuidora, o en otro 
acordado entre las partes. 

i) Dentro de un término de dos (2) días contados a partir de la entrega de los estudios 
técnicos completos por parte de la EPGD, la Distribuidora los analizará a fin de 
establecer la factibilidad de conexión preliminar de la futura CGD. 

Como parte del análisis para el otorgamiento del Certificado de Factibilidad de Conexión 
Preliminar, la Distribuidora verificará que, con la incorporación de la futura CGD no se 
degradará la calidad del servicio y del producto, y tampoco se incrementará las pérdidas 
de energía del sistema de distribución. En caso de que las pérdidas se incrementen 
como consecuencia de la inyección de la generación por parte de la futura CGD hasta 
el Punto de Conexión, los cargos serán asumidos por la EPGD. 

Además, la Distribuidora deberá considerar, para la evaluación de la factibilidad de 
conexión, que no se establecerán restricciones de inyección de la energía que produzca 
la CGD, a la red de distribución, cuando el sistema de distribución se encuentre en 
estado normal de operación. 

j) La Distribuidora solicitará al Transmisor la revisión de los estudios técnicos cuando se 
trate de proyectos con incidencia en los Puntos de Conexión con la Distribuidora. 

k) Para el caso determinado en el literal j), la Distribuidora entregará los estudios técnicos al 
Transmisor, dentro de los dos (2) días término contados a partir de la entrega de los 
estudios técnicos por parte de la EPGD. El Transmisor tendrán un término de dos (2) días 
para revisar y emitir las observaciones que corresponda; de no hacerlo, se entenderá que 
los estudios han sido aprobados. El término otorgado a la Distribuidora en el literal i) se / 
suspenderá hasta que el Transmisor emita su pronunciamiento o se cumpla el término 

de dos (2) días. 
1 

, 1 ( 

/ / 
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1) En caso de tener observaciones u objeciones a los estudios técnicos, la Distribuidora, 
dentro del término establecido en el literal i), deberá comunicarlo a la EPGD, la cual a 
su vez deberá atenderlas dentro de un término de dos (2) días. 

La Distribuidora tendrá un término de cinco (5) días contados a partir de la entrega de 
los estudios ajustados por parte de la EPGD, para concluir el análisis de factibilidad de 
conexión preliminar de la futura CGD. 

m) Si como resultado de los análisis realizados por la Distribuidora se determina que es 
factible la conexión de la futura CGD, la Distribuidora, dentro del término señalado en 
el literal i), o del término señalado en el 1), según corresponda, entregará a la EPGD el 
Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar. 

n) Si como resultado del análisis de factibilidad de conexión preliminar la Distribuidora 
concluye que no es factible la conexión de la CGD, notificará del particular a la EPGD 
motivando las razones de carácter técnico que le imposibilitan otorgar el Certificado de 
Factibilidad de Conexión Preliminar. 

o) La Distribuidora considerará que la EPGD ha desistido de continuar el trámite de 
solicitud de factibilidad de conexión preliminar, y lo dará por concluido, en los siguientes 
casos: 

o.1) Cuando la EPGD manifieste formalmente que no acepta las condiciones 
establecidas en el Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar. 

o.2) Cuando la EPGD manifieste su decisión de no continuar con el trámite. 

o.3) Cuando la EPGD no entregue la información requerida dentro de los tiempos y 
en las condiciones establecidas en el presente numeral. 

o.4) Cuando la EPGD no emita los pronunciamientos que le corresponde, según lo 
establecido en el procedimiento señalado en el ARTÍCULO 10 de esta 
Regulación, y dentro de los tiempos otorgados para el efecto. 

p) La Distribuidora atenderá las solicitudes de factibilidad de conexión preliminar, en el 
orden en el que hayan sido recibidas formalmente, sean éstas físicas o digitales, a 
través de algún sistema informático de Gestión Documental, las cuales, para ser 
consideradas, deberán ser presentadas con fecha posterior a la aprobación y 
publicación de la presente regulación. 

El otorgamiento del Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar no garantiza la 
capacidad reservada en el punto de conexión; consecuentemente, la Distribuidora seguirá 
receptando y tramitando solicitudes de factibilidad de conexión preliminar de otras EPGD. 
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) , 
ARTICULO 11. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN DEFINITIVO 

11.1. Solicitud de certificado de calificación 

Una vez que la EPGD cuente con el Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar, solicitará 
el Certificado de Calificación 5 al Ministerio del ramo; el cual, tendrá un término de quince (15) 
días para su emisión. 

11.2. Solicitud de factibilidad de conexión definitiva 6 

La EPGD solicitará la factibilidad de conexión definitiva a la Distribuidora, adjuntando copia del 
Certificado de Calificación otorgado por el Ministerio del ramo, para lo cual utilizará el formulario 
establecido en el ANEXO B de esta Regulación. 

Esta solicitud deberá ser efectuada hasta en un término de treinta (30) días contados a partir 
del otorgamiento del Certificado de Calificación; caso contrario, el Certificado de Factibilidad de 
Conexión Preliminar y el Certificado de Calificación dejarán de tener vigencia de forma 
automática. 

La EPGD podrá realizar las consultas y seguimiento sobre el estado de avance de su solicitud, 
de manera presencial o a través de la página web de la Distribuidora, utilizando el mismo Código 
Único de Trámite que le fuera asignado dentro del trámite para el otorgamiento del Certificado 
de Factibilidad de Conexión Preliminar. 

11.3. Análisis y otorgamiento de la factibilidad de conexión definitiva 

El análisis y otorgamiento de la factibilidad de conexión definitiva se sujetará a lo señalado a 
continuación: 

a) La Distribuidora, dentro de un término de un (1) día contado a partir de la recepción 
de la solicitud, definirá e informará a la EPGD, los estudios técnicos complementarios, 
a los entregados en la etapa de evaluación de la factibilidad de conexión preliminar, 
que deberá elaborar y entregar la EPGD para evaluar la factibilidad de conexión 
definitiva, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1. 

b) La EPGD dispondrá de un plazo de hasta cinco (5) días, contados a partir de la 
notificación de la Distribuidora, para entregar los estudios técnicos completos 
requeridos para el análisis de factibilidad de conexión definitiva, los cuales deben ser 
realizados por un profesional facultado para ejercer tales actividades. 

La base de información de los estudios debe ser presentada por la EPGD en un formato 
compatible con el software para análisis de red que disponga la Distribuidora, o en otro 
acordado entre las partes. 

c) Dentro de un término de cinco (5) días contados a partir de la entrega de todos los 
estudios técnicos por parte de la EPGD, la Distribuidora los analizará a fin de establecer 
los términos en los que se otorgará la factibilidad de conexión definitiva. 

d) Para centrales de generación distribuida de Potencia Nominal igual o mayor a 1 MW, la 
Distribuidora podrá solicitar al CENACE la revisión de los estudios técnicos con el 

5 Artículo 131 Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

6 En el ANEXO E se presenta el diagrama de flujo resumido para el análisis de la factibilidé!d de 
conexión definitiva. / / 
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objetivo de que se verifique el impacto del ingreso de 
distribuida desde el punto de vista sistémico. 

los proyectos de generación 

e) Adicionalmente, la Distribuidora podrá solicitar al Transmisor la revisión de los estudios 
cuando se trate de proyectos con incidencia en los puntos de conexión de la 
Distribuidora al SNT. 

f) Cuando ocurran los casos señalados en los literales d) y/o e), la Distribuidora entregará 
los estudios técnicos al CENACE y/o al Transmisor, dentro de un (1) día término a partir 
de la entrega de los estudios técnicos por parte de la EPGD. El CENACE y/o el 
Transmisor tendrán un término de dos (2) días para revisar y emitir las observaciones 
que corresponda; de no hacerlo, se entenderá que los estudios han sido aprobados. El 
término otorgado a la Distribuidora en el literal c) se suspenderá hasta que CENACE y/o 
al Transmisor emitan, de ser el caso, sus observaciones u objeciones a los estudios 
técnicos; o, se cumpla el término de dos (2) días. 

g) En caso de existir observaciones u objeciones a los estudios técnicos, ya sean del 
CENACE y/o al Transmisor y/o la propia Distribuidora, esta última deberá comunicarlo 
a la EPGD, la cual a su vez deberá atenderlas dentro de un término de un (1) día. 

La Distribuidora tendrá un término de cinco (5) días contados a partir de la entrega de 
los estudios ajustados por parte de la EPGD, para concluir el análisis de factibilidad de 
conexión definitiva de la futura CGD. 

h) La Distribuidora, dentro del término señalado en el literal c), o del término señalado en 
el literal g), según corresponda, entregará a la EPGD el Certificado de Factibilidad de 
Conexión Definitivo, en el cual se establecerá, de manera detallada, lo siguiente: 

h.1) Las obras, equipos y adecuaciones que la futura EGDH debería implementar, tanto 
en el campo de conexión como en la red de distribución, para poder conectar la 
CGD al sistema de distribución, que se hayan identificado como necesarias como 
resultado del análisis de factibilidad de conexión. 

h.2) El esquema de conexión de la CGD. 

h.3) Las especificaciones y ajustes de los equipos de seccionamiento y protección 
requeridos para la conexión, considerando que algunas CGD podrían tener 
incorporados algunos elementos de protección, lo cual deberá ser debidamente 
notificado por la EPGD a la Distribuidora. 

h.4) Los requisitos técnicos operativos que deberá cumplir la CGD en régimen de 
operación normal y de falla de la red de distribución. 

La ejecución de las obras o adecuaciones de la red de distribución señaladas en el 
Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo, y los costos que estas obras o 
adecuaciones demanden, serán de responsabilidad de la EPGD, y estarán dirigidas 
exclusivamente a evitar los impactos negativos con relación a la calidad del producto, 
seguridad o confiabilidad del sistema de distribución, y minimizar el impacto de las 
pérdidas de energía, que se presentarían ante la conexión y operación de la CGD, y que 
hayan sido advertidas por la Distribuidora como resultado del análisis a los estudios 
técnicos entregados por la EGDH. 
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De igual forma, los costos y ejecución de las obras o adecuaciones necesarias para la 
conexión de la CGD, desde las instalaciones de la CGD hasta el Punto de Conexión, 
incluida la línea de interconexión, serán de responsabilidad de la EGDH. 

En caso de que las pérdidas se incrementen como consecuencia de la inyección de la 
generación por parte de la futura CGD hasta el Punto de Conexión, los costos de 
pérdidas serán asumidas por la EPGD y/o EGDH. 

i) Dentro de un término de cinco (5) días contados a partir de que la Distribuidora 
entregue a la EPGD el Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo, la EPGD 
notificará a la Distribuidora su aceptación o no a las condiciones allí establecidas. 

j) En caso de aceptación a las condiciones establecidas en el Certificado de factibilidad de 
Conexión Definitivo por parte de la EPGD, la Distribuidora procederá a su registro. 

k) La Distribuidora considerará que la EPGD ha desistido de continuar el trámite de 
solicitud de factibilidad de conexión definitiva, y lo dará por concluido, en los siguientes 
casos: 

k.1) Cuando la EPGD manifieste formalmente que no acepta las condiciones 
establecidas en el Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo. 

k.2) Cuando la EPGD manifieste su decisión de no continuar con el trámite. 

k.3) Cuando la EPGD no entregue la información requerida dentro de los tiempos y 
en las condiciones establecidas en el presente numeral 11.3. 

k.4) Cuando la EPGD no emita los pronunciamientos que le corresponde, según lo 
establecido en el procedimiento señalado en el ARTÍCULO 11 de esta 
Regulación, y dentro de los tiempos otorgados para el efecto. 

El otorgamiento del Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo no garantiza la 
capacidad reservada en el punto de conexión; consecuentemente, la Distribuidora seguirá 
receptando y tramitando solicitudes de factibilidad de conexión definitiva de otras EPGD. 

ARTÍCULO 12. SOBRE LA EMISIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE 

Una vez que la EPGD cuente con el Certificado de Factibilidad de Conexión Definitiva, 
solicitará al Ministerio del ramo el respectivo Título Habilitante conforme la normativa 
aplicable. 

Previo a la emisión del Título Habilitante, el Ministerio del ramo deberá verificar la viabilidad 
técnica, económica y financiera de los proyectos; y, gestionar y obtener las aprobaciones, 
autorizaciones y/o dictámenes que correspondan, conforme la normativa aplicable. 

ARTÍCULO 13. VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD DE 
CONEXIÓN 

La vigencia de los Certificados de Factibilidad de Conexión otorgadas por la Distribuidora a 
una EPGD, dependiendo su tipo, se sujetará a los términos establecidos en los siguientes 
numerales. 

/ 
/ / / 
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13.1. Vigencia del Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar 

a) El Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar tendrá un plazo de vigencia de un 
(1) mes contados a partir de su notificación. 

b) Concluida la vigencia del Certificado de Factibilidad de Conexión Preliminar, la EPGD 
podrá solicitar a la Distribuidora una ampliación de plazo de hasta un (1) mes adicional, 
presentando los documentos de respaldo sobre los trámites realizados ante el Ministerio 
del ramo, y avances logrados, para la obtención del Certificado de Calificación 
establecido en el RGLOSPEE. 

c) La Distribuidora analizará la información proporcionada y, en caso de evidenciar que el 
retraso en la obtención del Certificado de Calificación no es imputable a la EPGD, 
otorgará el plazo adicional solicitado por la EPGD. 

d) Si concluido los plazos señalados en los literales a) o c), según corresponda, la EPGD 
no ha ingresado la solicitud para la factibilidad de conexión definitiva, el Certificado de 
Factibilidad de Conexión Preliminar quedará anulado y notificará del particular a la 
EPGD. De darse este caso, la EPGD, de así requerirlo, podrá iniciar, nuevamente, el 
trámite para la obtención de un nuevo Certificado de Factibilidad de Conexión 
Preliminar, en conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 10. 

13.2. Vigencia del Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo 

13.2.1 Previo a la suscripción del Contrato de Concesión 

El Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo otorgado a una EPGD que se encuentre 
tramitando el otorgamiento y suscripción del Contrato de Concesión, estará vigente durante 
el plazo que, a través del Certificado de Calificación, el Ministerio del ramo otorgue a la EPGD 
para que suscriba el Contrato de Concesión; o, de ser el caso, prórrogas posteriores que el 
Ministerio del ramo otorgue a la EPGD para que suscriba el Contrato de Concesión. 

La EPGD entregará a la Distribuidora, para efectos de control, una copia del Certificado de 
Calificación y documentos administrativos que le entregue el Ministerio del ramo, en los que 
se establezca los mencionados plazos. 

El Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo otorgado a una EPGD quedará anulado 
en caso el Ministerio del ramo revoque el Certificado de Calificación otorgado a la EPGD, 
particular que será notificado a la Distribuidora por parte del Ministerio del ramo. 

13.2.2 A partir de la suscripción del Contrato de Concesión 

Una vez que la EPGD suscriba el Contrato de Concesión, la vigencia del Certificado de 
Factibilidad de Conexión Definitivo se extenderá automáticamente, y estará supeditado a la 
vigencia del Contrato de Concesión de la EGDH. 

El Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo otorgado a una EGDH quedará anulado 
cuando el Ministerio del ramo dé por terminado su Contrato de Concesión, por las causas 
establecidas en la LOSPEE y en el propio Contrato de Concesión, particular que será 
notificado a la Distribuidora por parte del Ministerio del ramo . 
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ARTÍCULO 14. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE CENTRALES DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

La posibilidad de incremento de capacidad de un proyecto de generación distribuida estará 
sujeta a lo que se estipule en el Contrato de Concesión de la EGDH y el procedimiento y 
requisitos que, de ser el caso, establezca el Ministerio del ramo; de todas formas, cualquier 
proyecto de incremento de capacidad, deberá contar con el Certificado de Factibilidad de 
Conexión Definitivo actualizado, para lo cual la EGDH deberá cumplir el procedimiento y 
condiciones establecidas en esta Regulación. 

La Potencia Nominal total de un proyecto de generación distribuida que sea desarrollado con 
base a la presente Regulación, incluido su incremento de capacidad, deberá ser igual o menor 
a 10 MW. 

Dependiendo de la potencia nominal total de la CGD, incluido su incremento de capacidad, se 
deberán establecer los requisitos técnicos de acuerdo a lo establecido en la Regulación Nro. 
ARCONEL-001/2024, «Código de Conexión del Sistema Eléctrico Ecuatoriano» o la que la 
sustituya, tomando como referencia la Categoría a la que corresponda, dependiendo de la 
potencia instalada. 

ARTÍCULO 15. CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 
DISTRIBUCIÓN 

DE UNA CGD; Y, OBRAS, EQUIPOS E 
PARA SU CONEXIÓN A UNA RED DE 

La construcción y montaje de una CGD, su línea de interconexión, y demás instalaciones y 
equipos asociados, así como los costos y consecución del financiamiento para su ejecución, 
serán de exclusiva responsabilidad de la EGDH y se sujetará al cronograma, obligaciones y 
condiciones establecidas en su Contrato de Concesión y demás normativa nacional aplicable. 

Los diseños que elabore la EGDH de la línea de interconexión para materializar la conexión de 
una CGD a la red eléctrica de distribución deberán cumplir con los estándares y 
especificaciones mínimas establecidas por la Distribuidora, no pudiendo ésta establecer 
estándares o especificaciones más exigentes que las utilizadas para sus propias obras, 
equipos, líneas e instalaciones. Adicionalmente, la EGDH deberá observar las condiciones 
establecidas en el Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo. 

La EGDH ejecutará las obras y el montaje de equipos e instalaciones, para materializar su 
conexión a la red eléctrica de distribución, bajo la supervisión de la Distribuidora. 

La Distribuidora no cobrará valor alguno por cualquiera de los conceptos antes señalados 
(análisis de la factibilidad de conexión y el derecho de conexión). 

ARTÍCULO 16. REQUISITOS OPERATIVOS Y DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN 
TIEMPO REAL 

Los requisitos técnicos que deberán cumplir las CGD se sujetarán a lo establecido en la 
Regulación sobre Planificación operativa/ despacho y operación del sistema eléctrico de 
potencia y en la Regulación específica que emita el Directorio de la ARCONEL. 

Por su parte, los requerimientos que deben cumplir las CGD, en los aspectos relaci9Áados a 
la supervisión y control en tiempo real del SNI, corresponderán¡ los/ establecidos eh la 
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Regulación que norma los Requerimientos para la supervisión y control en tiempo real del 
Sistema Nacional Interconectado, y en los procedimientos de aplicación respectivos. 

Tales requisitos deberán ser considerados por la Distribuidora para la emisión del Certificado 
de Factibilidad de Conexión Definitivo; y a la vez, por la EGDH, para el diseño, tanto de la 
CGD como de sus equipos de protección, control y comunicación. 

ARTÍCULO 17. PRUEBAS, CONEXIÓN E INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Los procesos de pruebas técnicas, operación experimental e inicio de operación comercial de 
las CGD de potencia nominal igual o mayor a 1 MW deberán ser coordinados entre el CENACE, 
la Distribuidora y la EGDH, en conformidad con lo establecido en la Regulación que norma los 
Requisitos y procedimiento para las etapas de pruebas técnicas y de operación experimental, 
previas al inicio de la operación comercial de centrales o umdades de generación, o en la que 
la sustituya. 

Los procesos de pruebas técnicas e inicio de operación comercial de las CGD de potencia 
nominal menor a 1 MW deberán ser coordinados entre la Distribuidora y la EGDH, en 
conformidad con lo establecido en la Regulación específica que se emita para el efecto. 

Previo a la conexión de una CGD a la red de distribución, para iniciar las pruebas técnicas u 
operación experimental, la EGDH deberá haber suscrito el Contrato de Conexión con la 
Distribuidora, con base al modelo establecido en el ANEXO F de esta Regulación. 

Las exigencias que podrá establecer la Distribuidora a la EGDH, en cuanto a las características 
de los equipos e instalaciones del Campo de Conexión, y que serán verificadas de manera 
previa a la conexión de la CGD, corresponderán a aquellas establecidas en el Certificado de 
Factibilidad de Conexión Definitivo, conforme el numeral 11.3, literal h), de esta Regulación. 

La EGDH otorgará las facilidades necesarias a la Distribuidora a fin de que realice las 
inspecciones, verificaciones y pruebas que corresponda, a los equipos e instalaciones del 
campo de conexión. 

El CENACE, la Distribuidora y las EGDH, se sujetarán a las disposiciones que están establecidas 
en la Regulación que norma el Régimen de las Transacciones Comerciales en el Sector 
Eléctrico Ecuatoriano con respecto a los siguientes temas: 

a) Remuneración de la energía entregada por una CGD durante las etapas de pruebas 
técnicas y operación experimental; 

b) Envío de información al CENACE sobre la energía generada por una CGD en las etapas de 
pruebas técnicas y de operación experimental; y, 

e) Suscripción de contratos regulados y su registro ante el CENACE previo al inicio de la 
operación comercial de las CGD. 

En caso de que el Ministerio del ramo llegare a autorizar un incremento de capacidad a una 
CGD, bajo las consideraciones descritas en el ARTÍCULO 14 de esta Regulación, la EGDH 
deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en este Artículo. Los procesos de pruebas 
técnicas, operación experimental e inicio de operación comercial se sujetarán a lo establecido 
en los párrafos primero o segundo de este Artículo, dependiendo si con el incremento de 
capacidad la potencia nominal total de la CGD iguala o supera el 1 MW; o, se mantiene por 
debajo de 1 MW. 
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ARTÍCULO 18. TRANSFERENCIA DE OBRAS, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Todos las obras, equipos e instalaciones que hayan sido implementados por la EGDH, tanto 
en el campo de conexión, como en la red de distribución, necesarias para conectar la CGD al 
sistema de distribución, en conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 11.3 de 
la presente regulación, serán transferidos a la Distribuidora sin costo alguno. La línea de 
interconexión dedicada entre la CGD y el punto de conexión no será transferida. 

Entre la Distribuidora y la EGDH establecerán el límite físico que define el punto de conexión; 
en consecuencia, levantarán una lista de los equipos e instalaciones que serán transferidos de 
la EGDH a la Distribuidora. 

La transferencia de las obras, equipos e instalaciones referidas en este Artículo deberá 
efectivizarse, bajo la figura legal que la Distribuidora considere pertinente, dentro de un 
Término de treinta (30) días posteriores a la fecha de inicio de operación comercial de la CGD 
declarada por el CENACE. El listado de las obras, equipos e instalaciones que se transfiera 
deberá ser incorporado al Contrato de Conexión sin necesidad de protocolizarse. 

La Distribuidora será responsable de la ejecución y costos de la operación y mantenimiento 
de las obras, equipos e instalaciones que sean transferidos, a partir de que se formalice su 
transferencia. 

La Distribuidora podrá ejecutar las actividades de mantenimiento de la línea de interconexión 
de propiedad de una EGDH, por solicitud de esta última, en cuyo caso se hará constar este 
particular en el Contrato de Conexión. Las partes convendrán el precio de las actividades de 
mantenimiento a ejecutarse. Los costos que demanden tales actividades no formarán parte 
de los costos de distribución que sean reportados por la Distribuidora a la Administración de 
la ARCONEL para el análisis y determinación de los costos del sector eléctrico. 

CAPÍTULO IV DESPACHO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO 19. CONDICIONES DE OPERACIÓN Y DESPACHO 

Sin perjuicio de lo establecido en la Regulación Nro. ARCERNNR 001/2024, para el despacho 
de las CGD se observará lo siguiente: 

Las CGD de Potencia Nominal instalada igual o mayor a un (1) MW, tendrán despacho 
preferente y serán despachadas por el CENACE considerando su costo variable de producción 
igual a cero y demás disposiciones establecidas en la Regulación sobre Planificación operativa, 
despacho y operación del sistema eléctrico de potencia y normativa específica. 

Por su parte, las CGD de Potencia Nominal instalada menor a un (1) MW, basadas en ERNC, 
serán Autodespachadas. 

Las Distribuidoras considerarán estas condiciones de despacho dentro del análisis de 
factibilidad de conexión, de tal forma que, cuando una CGD ingrese en operación comercial, 
no se establezcan restricciones de inyección de electricidad a la red de distribución, cuando el 
sistema de distribución se encuentre en estado normal de operación. 

En caso se presente alguna condición que pudiera limitar temporalmente el despacho de la 
capacidad total de una CGD, tal como: restricción, o indisponibilidad total o parcial, del 
segmento de la red en la cual tienen incidencia una o varias CGO, causada poli algún 
mantenimiento programado, o por algún evento de fuerza mayor o caso ~ rtuito; o/ estados 
operativos de alerta, emergencia y restauración del SNI; o, reJuerimientos operativos 
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particulares del sistema a ser definidos en los Procedimientos de Aplicación, se cumplirá lo 
siguiente: 

a) Las EGDH propietarias de centrales de generación distribuida de Potencia Nominal 
instalada igual o mayor a un (1) MW cumplirán las condiciones de despacho y operación 
que disponga el CENACE, en coordinación con las Distribuidoras, de acuerdo con los 
Procedimientos de Aplicación del CENACE. 

b) Las EGDH propietarias de centrales de generación distribuida de Potencia Nominal 
instalada menor a un (1) MW cumplirán las condiciones de despacho y operación que 
disponga la Distribuidora. 

ARTÍCULO 20. REPORTE DE INFORMACIÓN AL CENACE Y A LA 
DISTRIBUIDORA 

Las EGDH tienen la obligación de proporcionar al CENACE la información técnica y comercial 
que requiera para ejecutar los procesos de planificación operativa, despacho centralizado, 
operación del SEP, y procesos comerciales, en conformidad con lo establecido en las 
Regulaciones específicas que norman estos aspectos. 

Adicionalmente, las EGDH tiene la obligación de proporcionar a la Distribuidora la información 
que esta requiera para sus procesos de planificación, operación y expansión de su sistema 
eléctrico. 

ARTÍCULO 21. GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS 

Es obligación de las EGDH, planificar y ejecutar los mantenimientos de sus CGD, así como de 
los equipos e instalaciones que permiten materializar su conexión con el sistema eléctrico; 
adicionalmente, deben cumplir las demás disposiciones que, sobre el tema, se establezca en 
la normativa vigente y Regulación específica que emita el Directorio de la ARCONEL. 

CAPÍTULO V ASPECTOS COMERCIALES 

ARTÍCULO 22. COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA PRODUCIDA POR UNA CGD 

Los costos nivelados de la energía, en 4USD/kWh, son valores a los que se remunerará la 
energía que produzcan las CGD que se desarrollen bajo el amparo de esta Regulación. Dichos 
costos se calculan por tipo de tecnología con base a la metodología que consta en el ANEXO 
G. Cabe indicar que el costo nivelado de la energía también se denomina costo normalizado 
de energía (LCOE7 por sus siglas en inglés). 

El costo nivelado de energía se incorporará en los contratos regulados, los cuales a su vez 
estarán vigentes desde el in icio de operación comercial de la CGD hasta la terminación del 
plazo de concesión establecido por el Ministerio del ramo en el Contrato de Concesión que 
suscriba con la EGDH. No habrá ajustes del costo nivelado de energía durante todo el plazo 
de concesión. 

7 Acrónimo de Levelized Cost of Energy . 

Dirección: Av Naciones Unidas E7-7l y Av. De Los Shyr is 
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador 
Teléfono: +593-2 226 8744 
www.arconel.gob.ec 

Regulación Nro . ARCONEL-006/24 (Codificada) 
Sesión de Directorio de 16 de octubre de 2025 

Páoina 22 de 56 

ECUAÍÍól l~ ~ 



REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

En caso de que, en conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 14 de esta Regulación, el 
Ministerio del ramo llegare a autorizar un incremento de capacidad de un proyecto de 
generación distribuida que se desarrolle con base a esta Regulación, el costo nivelado de 
energía al que se reconocerá la energía que produzca la parte de la CGD resultante del 
incremento de capacidad, será aquel que se ha determinado en la presente Regulación y se 
aplicará desde el inicio de operación comercial del incremento de capacidad. No habrá ajustes 
del costo nivelado de energía establecido para el incremento de capacidad, durante todo el 
plazo de concesión. 

Los costos nivelados de la energía para las CGD de propiedad de aquellas EPGD que ingresen 
la solicitud al Ministerio del ramo para obtener el Título Habilitante se señalan en la Tabla 2. 

Biomasa 

Eólica 

Hidroeléctrica 

Solar 
Fotovoltaica 

Biogás 

Geotermia 

11,864 

8,488 

7,589 

8,144 

12,360 

17,517ª 

Once coma ochocientos sesenta y cuatro 
centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilovatio hora. 

Ocho coma cuatrocientos ochenta y ocho 
centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilovatio hora. 

Siete coma quinientos ochenta y nueve 
centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilovatio hora. 

Ocho coma ciento cuarenta y cuatro 
centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilovatio hora. 

Doce coma trescientos sesenta centavos de 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 

por kilovatio hora. 

Diecisiete coma quinientos diecisiete 
centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilovatio hora. 

Tabla 2 Costos nivelados de energ/a, en cUSD/kWh, a los que se liquidará la energtá que produzcan las CGD 

ª Reformado por el artículo 2 de la Resolución Nro . ARCONEL-014/25 en sesión de Directorio de 16 de octubre de 
2025. 

Estos costos nivelados de energía han sido calculados con base a la metodología descrita en 
el ANEXO G de esta Regulación. 
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ARTÍCULO 23. TRANSACCIONES COMERCIALES Y LIQUIDACIÓN 

Las EGDH que suscriban un Contrato de Concesión bajo el amparo de la presente Regulación, 
deben sujetarse a lo que establece la Regulación Nro. ARCERNNR-001/23 que norma el 
Régimen de Transacciones Comerciales en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, o la que la 
sustituya; entre otros aspectos, en lo relacionado a liquidación de transacciones comerciales, 
suscripción y registro de contratos regulados, incumplimientos en cuanto a participación en 
regulación primaria de frecuencia, tratamiento comercial de los consumos de servicios 
auxiliares. 

ARTÍCULO 24. SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL 

Los requerimientos y condiciones que deben cumplir las EGDH en lo que respecta al sistema 
de medición para el registro de la energía producida, se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la Regulación Nro. ARCONEL-001/16 Sistema de Medición Comercial-SJSMEC 
- del Sector Eléctrico Ecuatoriano, o en la que la sustituya. 

CAPÍTULO VI DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 25. GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

Las Distribuidoras implementarán las acciones que sean necesarias a fin de que puedan 
cumplir con las siguientes obligaciones con relación a la gestión de la información sobre 
generación distribuida: 

1. Registrar y almacenar los datos relevantes de las CGD; 
2. Tramitar a través de su página Web las solicitudes de factibilidad de conexión; 
3. Presentar a través de su página Web, el estado de trámite de las solicitudes de factibilidad 

de conexión, a fin de que pueda ser consultado en línea por la parte interesada; y, 
4. Generar reportes sobre las estadísticas de las CGD conectadas en la red de distribución, 

para ser entregados a la Administración de la ARCONEL, y que, a la vez, puedan ser 
descargados libremente de la página Web de la Distribuidora. 

Para el efecto, la Distribuidora dispondrá de una base de datos, la cual cuente, al menos, con 
la siguiente información, según aplique para cada caso : 

a) Datos generales: 

a.1) Código Único de Trámite; 

a.2) Nombre de la EPGD que solicita la factibilidad de conexión; 

a.3) Potencia Nominal de la CGD; 

a.4) Capacidad de almacenamiento; 

a.5) Tecnología de la CGD; 

a.6) Punto de Conexión, del circuito de medio voltaje o de la subestación, a la cual se 
conectará, o se encuentra conectada la CGD; 

a. 7) Tipo de propietario de la CGD ( empresa privada, de economía popular y solidaria o 
estatal extranjera); 

a.8) Fecha de suscripción del Contrato de Concesión; 
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a. 9) Fecha de terminación del Contrato de Concesión; 

a.10) Fecha de suscripción del Contrato de Conexión; y, 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

a.11) Costo nivelado de energía de venta para la producción de la CGD. 

b) Sobre el trámite para la factibilidad de conexión: 

b.1) Fecha y hora de ingreso de la solicitud de factibilidad de conexión preliminar por 
parte de la EPGD; 

b.2) Fecha máxima, y fecha efectiva, de notificación a la EPGD por parte de la 
Distribuidora, de la imposibilidad de atender una solicitud de factibilidad de conexión 
preliminar, por disposición del Ministerio del ramo; 

b.3) Fecha máxima, y fecha efectiva, de notificación a la EPGD por parte de la 
Distribuidora, de la imposibilidad de atender una solicitud de factibilidad de conexión 
preliminar, por existencia de EPGD/EGDH relacionadas; 

b.4) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega a la EPGD, de la información sobre la 
red de distribución, por parte de la Distribuidora, para la elaboración de los estudios 
técnicos; 

b.5) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte de la EPGD, de los estudios 
requeridos para el análisis de la factibilidad de conexión preliminar; 

b.6) Fecha de entrega al Transmisor, para su revisión, por parte de la Distribuidora, de 
los estudios proporcionados por la EPGD para el análisis de la factibilidad de conexión 
preliminar; 

b. 7) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte del Transmisor, del 
pronunciamiento sobre la revisión a los estudios técnicos para el análisis de la 
factibilidad de conexión preliminar; 

b.8) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte de la EPGD, del Certificado de 
Factibilidad de Conexión Preliminar; 

b.9) Fecha y hora de ingreso de la solicitud de factibilidad de conexión definitiva por parte 
de la EPGD; 

b.10) Fecha del Certificado de Calificación otorgado por el Ministerio del ramo; 

b.11) Fecha máxima, y fecha efectiva, de notificación a la EPGD, de los estudios que debe 
entregar a la Distribuidora para el análisis de la factibilidad de conexión definitiva; 

b.12) Listado de estudios requeridos por la Distribuidora; 

b.13) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte de la EPGD, de los estudios 
requeridos para el análisis de la factibilidad de conexión definitiva; 

b.14) Fecha de entrega al CENACE, para su revisión, por parte de la Distribuidora, de los 
estudios proporcionados por la EPGD para el análisis de la factibilidad de conexión 
definitiva; 

b.15) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte del CENACE, del 
pronunciamiento sobre la revisión a los estudios técnicos para el análisis de la 
factibilidad de conexión definitiva; 
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b.16) Fecha de entrega al Transmisor, para su revisión, por parte de la Distribuidora, de 
los estudios proporcionados por la EPGD para el análisis de la factibilidad de conexión 
definitiva; 

b.17) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte del Transmisor, del 
pronunciamiento sobre la revisión a los estudios técnicos para el análisis de la 
factibilidad de conexión definitiva; 

b.18) Fecha máxima, y fecha efectiva, de entrega por parte de la EPGD, del Certificado de 
Factibilidad de Conexión Definitivo; 

b.19) Fecha máxima, y fecha efectiva, de aceptación por parte de la EPGD, de las 
condiciones establecidas en el Certificado de Factibilidad de Conexión Definitivo; 

b.20) Fecha de caducidad de las factibilidades de conexión preliminar y definitiva; 

b.21) Fecha de anulación de las factibilidades de conexión preliminar y definitiva; 

b.22) Fecha de conclusión de trámite en caso ocurran los eventos descritos en el literal o) 
del numeral 10.2; y, en el literal k) del numeral 11.3. 

e) Sobre el inicio de operación comercial de la central: 

c.1) Fecha de suscripción del Contrato de Conexión; 

c.2) Fecha planificada de inicio de operación comercial de la CGD establecida en el 
Contrato de Concesión, y, de ser el caso, las fechas actualizadas de inicio de 
operación comercial, según lo establezcan los contratos modificatorios al Contrato 
de Concesión; 

c.3) Fecha de suscripción y registro de los contratos regulados entre la EGDH y todas las 
Distribuidoras; 

c.4) Fecha efectiva de inicio de operación comercial de la CGD. 

La información necesaria para tramitar a través de la página web de la Distribuidora, las 
solicitudes de factibilidad de conexión, así como aquella información necesaria para que los 
interesados puedan consultar el estado de trámite de dichas solicitudes, se mantendrá 
actualizada en línea. 

La información sobre las estadísticas de las CGD conectadas en el sistema de distribución, 
para consulta a través de la página Web de la Distribuidora, deberá actualizarse 
mensualmente, dentro los diez (10) primeros días posteriores al mes de corte. 

La Administración de la ARCONEL, sobre la base de su atribución de administrador del sistema 
único de información estadística del sector eléctrico, definirá los datos sobre generación 
distribuida que deben reportar las Distribuidoras y las EGDH, así como los formatos y los plazos 
a los cuales deben sujetarse. 

La Distribuidora remitirá de manera trimestral a la Administración de la ARCONEL, hasta el 
último día laborable del mes posterior al trimestre de corte, un reporte ejecutivo, en el formato 
que la Administración de la ARCONEL defina, sobre las solicitudes de factibilidad de conexión 
que no fueron tramitadas o para las cuales no se emitió una factibilidad de conexión favorable, 
señalando las razones de carácter técnico, legal o administrativo, sin perjuicio de la obligación 
que tiene la Distribuidora de atender requerimientos específicos de información que realice la 
Administración de la ARCONEL. 
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ARTÍCULO 26. INFORMACIÓN A SER PROPORCIONADA POR LAS EGDH A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA ARCONEL 

Las EGDH deberán entregar a la Administración de la ARCONEL la información técnica y 
comercial que les sea requerida, para análisis regulatorios, para fines estadísticos; y, para las 
actividades de control, dentro de los plazos y en los formatos que defina la Administración de 
la ARCONEL. 

CAPÍTULO VII RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 27. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Regulación será considerado 
como una infracción, en conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la LOSPEE, y su 
juzgamiento se sujetará a lo dispuesto en la LOSPEE y demás normativa relacionada con el 
tema. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Las Distribuidoras deberán gestionar de manera integrada la información sobre 
generación distribuida que sea desarrollada por las EGDH, señalada en el ARTÍCULO 25 de 
esta Regulación, y la información sobre los SGDA, tanto de usuarios regulados como no 
regulados, que se defina en las Regulaciones específicas que emita el Directorio de la 
ARCONEL, para efectos de planificación y operación; análisis y trámites de solicitudes de 
factibilidad de conexión; y, reportes estadísticos. 

SEGUNDA: En apego de lo dispuesto en el artículo 56 de la LOSPEE, las EGDH deberán 
observar lo relacionado a los aportes para proyectos de desarrollo territorial y demás 
disposiciones que sobre el tema se establezca en la Regulación específica. 

TERCERA: Los procesos y disposiciones que deberán observar las EPGD o EGDH, según 
corresponda, con respecto a: suscripción, suspensión, intervención, caducidad y terminación 
del Contrato de Concesión; modificaciones de capacidad de la central de generación; y, 
reversión de bienes afectos al servicio público de energía eléctrica, al no ser de competencia 
regulatoria, se sujetarán a lo que dictamine el Ministerio del ramo, conforme lo establecido en 
la LOSPEE, su Reglamento General, y lo que se estipule en el Contrato de Concesión. 

CUARTA: Las empresas públicas, de economía mixta, privadas, o de la economía popular y 
solidaria, que desarrollen proyectos de generación de Potencia Nominal igual o menor a 10 
MW, cuyo precio de venta de energía no se defina conforme lo establecido en el ARTÍCULO 
22 de esta Regulación, cumplirán las disposiciones de esta Regulación, con respecto a: análisis 
y otorgamiento de la factibilidad de conexión; requisitos técnicos y operativos; pruebas 
técnicas, conexión, operación experimental y declaración en operación comercial; sistema de 
medición comercial; sistema de supervisión y control en tiempo real del SNI; gestión de 
mantenimientos, gestión de información de generación distribuida; y, régimen de infracciones; 
a excepción de lo establecido en el ARTÍCULO 8 y literales del a) al e) del numeral 10.2 de 
esta Regulación. 

QUINTA: Las empresas propietarias de proyectos o centrales de generación o 
autogeneración, que hayan suscrito un Título Habilitante con base-a-otra normativa'? o que 
dispongan de centrales de generación que hayan sido construidas o ha~t:jd0perado p revio á 
la expedición de la presente Regulación, no podrán suscri ir un Ca Í ra; de Concesió/ 6:in 
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base a las disposiciones y condiciones comerciales establecidas en la presente Regulación para 
la central que ya está operando. 

SEXTA: En caso de que la Administración de la ARCONEL, como resultado de sus acciones de 
control a las EGDH y sus Contratos de Concesión, o por denuncias de terceros, identifique que 
existen EGDH Relacionadas ubicadas a una distancia entre sí igual o menor a la Dpp 111 ¡11 , 

informará del particular al Ministerio del ramo a fin de que ejecute las medidas que 
corresponda en su calidad de entidad concedente para las actividades del sector eléctrico; y, 
en conformidad con lo establecido en la LOSPEE y lo estipulado en los respectivos Contratos 
de Concesión. 

SÉPTIMA: Los estudios técnicos presentados por las EPGD deberán contar con las licencias 
vigentes de los programas computacionales utilizados. Los documentos habilitantes 
(propiedad, arrendamiento, contrato de servicio u otros) de estas licencias deberán ser 
presentados a las Distribuidoras para la verificación en los trámites de obtención de las 
factibilidades de conexión preliminar y definitiva. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las Distribuidoras atenderán las solicitudes de factibilidad de conexión preliminar 
y definitiva; y, gestionarán la información de las EPGD y EGDH con recursos tecnológicos y 
administrativos disponibles, tales como el sistema de gestión para aprobación de proyectos 
eléctricos particulares, la oficina virtual para ingenieros en libre ejercicio, y el sistema de 
atención virtual, principalmente. 

SEGUNDA: Disponer a las Distribuidoras que, en el término de 20 días contados a partir de 
la notificación de la presente Regulación, creen en sus sistemas informáticos una "ventanilla 
virtual" que le permita a la ARCONEL y a las Empresas Promotoras de Generación Distribuida 
hacer el seguimiento y control, en tiempo real, respecto de la atención al proceso de obtención 
de los certificados de factibilidad de conexión preliminar y definitiva en virtud de la aplicación 
la presente Regulación. 

TERCERA: Por un plazo de dos (2) años contados a partir de la aprobación de la presente 
Regulación, los Certificados de Factibilidad de Conexión Preliminar y de Factibilidad de 
Conexión Definitiva, así como los estudios técnicos requeridos para el análisis de cada uno, 
conforme lo establecido en el ARTÍCULO 9 de esta Regulación, se sujetarán a lo establecido 
en la Tabla 3. Una vez completado el referido período, se considerarán los estudios técnicos 
establecidos en la normativa correspondiente al Código de Conexión. 
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Tipo de 
Certificado de 

Factibilidad 
de Conexión 

Preliminar 

Definitivo 

Características 
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El análisis de la factibilidad de conexión preliminar se realizará con base 
en los siguientes estudios técnicos: 

• Análisis de Flujos de Potencia; y, 
• Análisis de Cortocircuitos. 

En el informe de análisis de factibilidad de conexión preliminar no se 
establece los detalles de las adecuaciones que la EGDH tendrá que 
realizar a la red, ni las condiciones de conexión y operación que deberá 
cumplir la CGD. 

El análisis de factibilidad de conexión definitivo se podrá complementar 
con base en uno o varios de los estudios técnicos que se listan a 
continuación, a requerimiento de la Distribuidora: 

• Coordinación de Protecciones; 
• Calidad de producto; 

Para esta etapa los estudios deberán realizarse con los modelos de la 
CGD y los controles que serán parte del proyecto. 

La Distribuidora, en coordinación con el Transmisor ylo el CENACE, 
según corresponda, podrán determinar justificadamente la necesidad 
de solicitar a la EPGD la elaboración de estudios adicionales a los 
establecidos en la presente tabla. 

En el informe de análisis de factibilidad de conexión definitivo se 
establecerá los detalles de las adecuaciones que la EGDH tendrá que 
realizar a la red, así como las condiciones de conexión y operación que 
deberá cumplir la CGD. 

Tabla 3 Características de Factibilidades de Conexión y Estudios Técnicos requeridos 

CUARTA: En un plazo de dos (2) años contados a partir de la aprobación de la presente 
Regulación el Directorio de la ARCONEL actualizará la Regulación que norma los "Requisitos y 
procedimiento para las etapas de pruebas técnicas y de operación experimental previas al 
inicio de la operación comercial de centrales o unidades de generaciórl', hasta tanto, se 
cumplirá lo siguiente para las CGD de Potencia Nominal menor a 1 MW: 

a) Las responsabilidades asignadas al CENACE en la Regulación Nro. ARCONEL-002/16, con 
respecto a la ejecución de las pruebas técnicas, las asumirá la Distribuidora. 

b) No se ejecutará para las CGD de Potencia Nominal menor a un (1) MW, la etapa de 
operación experimental, ante lo cual, una vez superada la etapa de pruebas técnicas, el 
CENACE procederá a declarar en operación comercial a la CGD, previo al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-002/16, en esta Regulación, y 
en concordancia con lo señalado en los siguientes literales. 

e) Una vez finalizada la etapa de pruebas técnicas, la Distribuidora, dentro de un Término de 
cinco (5) días, notificará a la Administración de la ARCONEL y al CENACE, sobre el 

Dirección: Av Naciones Unidas E7-71 y Av. De Los Shyris 
Código postal: 1705O6 I Qu ito-Ecuador 
Teléfono: +593-2 226 8744 
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cumplimiento favorable de estas pruebas. , -/ -/ 

d) Dentro de un Término de cinco (5) días, contados l partir de la notificación der la 
Distribuidora, la Administración de la ARCONEL revisará el estad<iÍe s? ación de{ Contrato 
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de Concesión de la EGDH y notificará al CENACE y a la Distribuidora si se encuentra 
habilitada para participar en el sector eléctrico. 

e) Una vez recibida la notificación de la Administración de la ARCONEL, el CENACE, dentro 
de un Término de cinco (5) días, oficializará la fecha, a partir de la cual, la CGD será 
declarada en operación comercial y notificará de este hito a la EGDH, a la Administración 
de la ARCONEL y a la Distribuidora. 

QUINTA: En un plazo de dos (2) años contados a partir de la aprobación de la presente 
Regulación el Directorio de la ARCONEL actualizará la regulación que norma los Sistema de 
Medición Comercial, para los CGD de potencia nominal igual o mayor a 1 MW, que cuenten 
con varias unidades de generación, se deberán instalar sistemas de medición comercial por 
cada unidad de generación. 

SEXTA: Las Distribuidoras, dentro de un Término de diez (10) días contados a partir de la 
notificación de la presente Regulación, deberán informar al Ministerio del ramo y a la 
Administración de la ARCONEL, con los documentos de respaldo respectivos, sobre las 
factibilidades de conexión que fueron otorgadas previo a la fecha de la Resolución Nro. 
ARCERNNR-034/2021 de 14 de diciembre de 2021, y bajo el amparo de la Regulación Nro. 
ARCERNNR-002/21, especificando el nombre de las EPGD a las que se les otorgó la factibilidad 
de conexión; así como la Potencia Nominal, tecnología y energía anual prevista a ser generada 
por cada CGD. 

SÉPTIMA: El primer reporte que las Distribuidoras deberán entregar a la Administración de 
la ARCONEL, en conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 8 de esta Regulación, se 
realizará dentro de los 10 primeros días del tercer mes posterior a la fecha de expedición de 
la presente Regulación. 

OCTAVA: Los plazos estipulados en los artículos 10 y 11, establecidos en la presente 
Regulación, serán aplicados por un tiempo de dos (2) años contados a partir de la aprobación 
de la misma. Una vez completado el referido período, se considerarán los plazos establecidos 
en la normativa correspondiente al Código de Conexión. 

NOVENA: En el término de diez (10) días contados a partir de la aprobación de la presente 
Regulación, las Distribuidoras notificarán a las empresas promotoras de generación distribuida 
el contenido de la presente Regulación. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA: Deróguese la Regulación Nro. ARCERNNR-002/21 «Marco normativo para la 
participación en generación distribuida de empresas habilitadas para realizar la actividad de 
generación», aprobada mediante Resolución Nro. ARCERNNR-014/2021, en sesión de 5 de 
abril de 2021. 

SEGUNDA: Deróguese la Resolución Nro. ARCERNNR-034/2021, aprobada en sesión del 
Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables del 14 de diciembre de 2021. 

/ 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

VIGENCIA: Las disposiciones contenidas en esta Regulación Nro. ARCONEL-006/24 están 
vigentes desde su aprobación por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad (ARCONEL) en sesión de 27 de octubre de 2024; y su posterior reforma está 
vigente desde su aprobación en sesión de Directorio de 16 de octubre de 2025. 

La presente codificación ha sido elaborada en cumplimiento de lo dispuesto a la Dirección 
Ejecutiva de la ARCONEL por el Directorio con Resolución Nro. ARCONEL-014/25, en sesión 
de 16 de octubre de 2025, de conformidad a lo señalado en el artículo 3, numeral 3.3, de 
dicha Resolución . 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de 
octubre del año 2025. 

Dr. A sto Fabricio Porras Ortiz 
DIR OR EJECUTIVO ENCARGADO 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
AGENCIA DE REGULACIÓN V CONTROL DE ELECTRICIDAD - ARCONEL 
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ANEXO A 

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN PRELIMINAR 

Quien suscribe el presente, representante legal de la Empresa (nombre de la EPGD 
solicitante), solicito a la (nombre de la Empresa Eléctrica de Distribución), se sirva analizar y 
otorgar la factibilidad de conexión preliminar para una central de generación distribuida, 
considerando los términos que se describen a continuación: 

1. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE (EPGD) 

Razón social: 

RUC: 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Dirección domiciliaria (calle principal, número y calle secundaria): 

Urbanización o edificio: 

Referencia: 

Teléfono convencional o celular: 

Correo electrónico: 

Privada O Economía popular y solidaria O Estatal Extranjera O 

2. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

Potencia Nominal [MW]: 

Factor de planta estimado: 

Energía anual a generar estimada [MW h - afio]: 

Dispone de sistema de almacenamiento de energía: Si O No O 

Capacidad de almacenamiento [MW h]: 

Recurso primario energético: 

O Solar 

O Eólico 

Tecnología: 

O Biogás 

O Biomasa 

O Basada en inversores 

O Geotermia 

O Hidráulico 

O Síncrono O Asíncrono 

Ubicación 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Barrio o recinto: I 

O otro, especificar: 

/ 
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Referencia: 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

Ubicación georreferenciada (Sistema de Proyección UTM Datum WGS84; Zona 17 Sur): 

X_______ y _____ _ 

Fecha planificada de inicio de operación comercial: 

3. DATOS DEL PUNTO DE LA RED PARA EL QUE SE REQUIERE LA FACTIBILIDAD 
DE CONEXIÓN 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Barrio o recinto: 

Dirección: 

Referencia: 

Ubicación georreferenciada (Sistema de Proyección UTM Datum WGS84; Zona 17 Sur): 

X______ y _____ _ 

Voltaje de operación del Punto de Conexión propuesto [kV]: 

Descripción del punto físico de la red al que se propone conectar la CGD: 

Firma del representante legal 

Nombre completo del representante legal 
Documento de identificación del 
representante legal 

Fecha de recepción: 

Código de trámite: 

Dirección: Av Naciones Unidas E7-7l y Av. De Los Shyris 
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador 
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Firma de recepción 

Nombre completo de quien recibe la 
solicitud en la Distribuidora 
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ANEXO B 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN DEFINITIVA 

Quien suscribe el presente, representante legal de la Empresa (nombre de la EPGD 
solicitante), solicito a la (nombre de la Empresa Eléctrica de Distribución), se sirva analizar y 
otorgar la factibilidad de conexión definitiva para una central de generación distribuida, 
considerando los términos que describo a continuación: 

1. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE (EPGD) 

Razón social: 

RUC : 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Dirección domiciliaria (calle principal, número y calle secundaria): 

Urbanización o edificio: 

Referencia: 

Teléfono convencional o celular: 

Correo electrónico: 

Privada O Economía popular y solidaria O Estatal Extranjera O 

2. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

Potencia Nominal [MW] : 

Factor de planta estimado: 

Energía anual a generar estimada [MW h]: 

Dispone de sistema de almacenamiento de energía: Si O No O 

Capacidad de almacenamiento [MW h]: 

Recurso primario energético: 

O Solar 

O Eólico 

Tecnología: 

O Biogás 

O Biomasa 

O Basada en inversores 

O Geotermia 

O Hidráulico 

O Síncrono O Asíncrono 

Ubicación: 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Barrio o recinto: 

O otro, especificar: 
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Referencia: 

Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad 

Ubicación georreferenciada (Sistema de Proyección UTM Datum WGS84; Zona 17 Sur): 

X______ y _____ _ 

Fecha planificada de inicio de operación comercial: 

3. DATOS DE LA FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN PRELIMINAR 

Código de trámite: 
Fecha de otorgamiento de la factibilidad de conexión preliminar: 
Oficio con el cual la Distribuidora otorgó la factibilidad de conexión preliminar: 

4. DATOS DEL CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 

Fecha de otorgamiento del Certificado de Calificación: 
Número del documento con el cual el Ministerio del ramo otorgó el Certificado de Calificación: 

Firma del representante legal Firma de recepción 

Nombre completo del representante legal 
Documento de identificación del 
representante legal 

Fecha de recepción: 

Nombre completo de quien recibe la 
solicitud en la Distribuidora 

Re ción NEL-006 ifica 
Sesión de e 16 e 20 

Dirección: Av Naciones Unidas E7-7l y Av. De Los Shyris / 
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