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RESOLUCIÓN NRO. ARCONEL-006/2026 

REGULACIÓN NRO. ARCONEL-004/25 (CODIFICADA) 

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL 

Expide: 

La Regulación Nro. ARCONEL-004/25 (Codificada) denominada «Operación del Sistema Nacional 
Interconectado en Condiciones de Déficit de Generación y Racionamiento de Energía Eléctrica». 
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ARTÍCULO 1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y disposiciones para la operación del Sistema Nacional 
Interconectado en condiciones de déficit de generación, así como la determinación de los 
períodos del déficit y la gestión de los racionamientos de servicio público de energía eléctrica y 
del servicio de alumbrado público general. 

ARTÍCULO 2. ALCANCE 

La presente regulación tiene como alcance lo siguiente: 

• Evaluación y determinación de los estados de déficit y de racionamiento por parte del 
CENACE. 

• El seguimiento y activación de los periodos de déficit y de racionamiento por parte del 
CENACE. 

• Programación de los racionamientos por parte del CENACE. 
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión de la Demanda de energía y el Plan 

de contingencia para enfrentar el déficit por parte del CENACE. 
• Asignación de racionamientos determinados por el CENACE. 
• Lineamientos sobre la operación técnica en condiciones de déficit. 

 
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta regulación contiene disposiciones aplicables para: el CENACE, los Generadores, 
Autogeneradores, el Transmisor, los Consumidores Regulados y No Regulados (Consumos 
Propios y/o Grandes Consumidores), las Distribuidoras, y la Administración de la ARCONEL, en las 
partes que corresponda.  

ARTÍCULO 4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 
AV1                     Consumidores Industriales de Alto Voltaje grupo 1.  
AV2 Consumidores Industriales de Alto Voltaje grupo 2. 
CENACE Operador Nacional del Electricidad. 
DEDP Despacho Económico Diario Programado. 
EA                       Embalse Equivalente o Agregado. 
EED Empresa Eléctrica Distribuidora. 
ICOE Indicador de Condición Operativa Energética. 
LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
LOCE Ley Orgánica de Competitividad Energética. 
MAE Ministerio de Ambiente y Energía (Ministerio del ramo). 
PBO Plan Bianual de Operación. 
PLANEE Plan Nacional de Eficiencia Energética. 
PMSE Participante Mayorista del Sector Eléctrico. 
RGLOSPEE Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
RLOCE  Reglamento a la Ley Orgánica de Competitividad Energética. 
SNI Sistema Nacional Interconectado. 
TAEA Trayectoria de Ajuste del Embalse Equivalente o Agregado. 
TREA  Trayectoria de Referencia del Embalse Equivalente o Agregado. 
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ARTÍCULO 5. DEFINICIONES 

1. Capacidad de Almacenamiento de Reservas de Energía: Cantidad de energía que un 
sistema o infraestructura puede almacenar para su uso futuro.  

2. Consumidor Regulado Industrial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza 
la energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos. También se debe 
considerar dentro de esta definición a los agroindustriales, que transformen productos 
de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca. 

3. Corto plazo: Horizonte de tiempo semanal, diario u horario, considerado en el 
planeamiento de la operación coordinada de los recursos disponibles. 

4. Déficit de Generación: Corresponde a la falta de oferta energética para cubrir la demanda 
a nivel nacional, ya sea por insuficiente disponibilidad energética (agua y/o combustible), 
de máquinas o equipos, o por restricciones para la evacuación de la generación por daños 
en subestaciones o líneas anexas a las plantas generadoras que afecten el abastecimiento 
a nivel nacional. 

5. Embalse: Es la acumulación de agua ocasionada por la obstrucción en el lecho de un río 
o de un arroyo, la cual cierra total o parcialmente su cauce, y cuya finalidad es el 
almacenamiento de agua para la producción de energía eléctrica. 

6. Embalse Equivalente o Agregado (EA): Representa la capacidad de almacenamiento de 
reservas energéticas en el sistema hidroeléctrico, y se determina como la sumatoria de 
la capacidad de reserva en energía de cada embalse.  

7. Gran Consumidor: Persona natural o jurídica, cuyas características de consumo definidas 
por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad-ARCONEL, a través de la respectiva 
regulación, le facultan para acordar libremente con un generador o autogenerador 
privados, la compra de la energía eléctrica para su abastecimiento. 

8. Indicador de Condición Operativa Energética: Este indicador permite evaluar y dar 
seguimiento a las condiciones energéticas del SNI, relacionando el nivel del embalse 
agregado, el despacho económico y la trayectoria de referencia del embalse equivalente.  

9. Mediano Plazo: Horizonte de tiempo de hasta 2 años, considerado para la programación 
de la operación coordinada de los recursos disponibles de generación, transmisión e 
interconexiones internacionales. 

10. Nivel del Embalse Equivalente o Agregado: Es un valor diario que indica la energía 
disponible del embalse equivalente o agregado en función del volumen de agua 
almacenada. 

11. Participantes Mayoristas del Sector Eléctrico: Persona jurídica, titular de una concesión 
o autorización, dedicada a la actividad de: generación, autogeneración, importación y 
exportación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. También 
se considerarán como participantes mayoristas a los grandes consumidores.  

12. Período de Alerta Del Déficit: Corresponde al período en el cual se incentiva a un ahorro 
de la energía eléctrica a los consumidores, mediante señales tarifarias y se establecen 
acciones a ejecutarse a cargo de las empresas distribuidoras, tendientes a obtener una 
reducción de la demanda con el objetivo de evitar el racionamiento. 
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13. Período de Déficit: Corresponde al período en el cual las Empresas Distribuidoras 
implementan racionamientos programados de energía eléctrica, según el Plan de 
Contingencia desarrollado por el CENACE y aprobado por el Ministerio del ramo, a fin de 
restaurar los niveles adecuados de reserva en el embalse equivalente. 

14. Período de Racionamiento Forzoso: Corresponde al período en el cual el CENACE dispone 
a las Empresas Distribuidoras o al Transmisor la ejecución de cortes de servicio no 
programados. Este racionamiento forzoso se aplica de forma inmediata para mantener 
la seguridad del sistema, procurando el abastecimiento de servicios prioritarios. 

15. Período de Racionamiento Obligatorio: Corresponde al período en el cual las Empresas 
Distribuidoras o el Transmisor ejecutarán los cortes de servicio programados por el 
CENACE de carácter obligatorio, mediante planes de racionamientos a los consumidores, 
tendientes a obtener una reducción de la demanda con el objetivo de evitar el 
racionamiento forzoso y garantizando el abastecimiento de servicios prioritarios. 

16. Plan de Contingencia: Conjunto de estrategias y planificación de actividades a ser 
ejecutadas por los PMSE para manejar el déficit de generación y racionamientos. El Plan 
será preparado y coordinado por el CENACE con aval del Ministerio del ramo. 

17. Plan de Gestión de la Demanda: Conjunto de políticas, lineamientos y estrategias 
definidas por el Ministerio del ramo y ejecutadas por los PMSE sobre la gestión de la 
demanda tendientes a obtener un ahorro energético o incremento de la oferta de 
generación con el objetivo de evitar o disminuir el nivel de racionamiento. 

18. Reserva de Energía para condiciones no programadas: Es la capacidad de generación 
adicional que puede recurrir el CENACE para satisfacer la demanda en caso de que se 
produzca un aumento no programado de la carga o para compensar posibles déficits 
hídricos, fallas en el sistema, asegurando la confiabilidad del suministro eléctrico. 

19. Reserva de Energía para el Mediano Plazo: Es la capacidad de generación adicional que 
puede recurrir el CENACE para satisfacer la demanda en un tiempo de hasta dos años. 

20. Trayectoria del Embalse Equivalente o Agregado: Es una métrica de referencia para un 
periodo determinado que permite estimar la energía almacenada en los embalses del SNI 
y demás variables empleadas en el planeamiento operativo. El CENACE calculará la 
trayectoria del embalse equivalente y definirá el nivel mínimo del mismo para atender la 
demanda de manera segura, confiable y con calidad.   

21. Trayectoria de Referencia del Embalse Equivalente o Agregado (TREA): Corresponde a la 
Trayectoria del Embalse Equivalente o Agregado que será calculada con el Plan Bianual 
de Operación y sus actualizaciones.  

22. Trayectoria de Ajuste del Embalse Equivalente o Agregado (TAEA): Corresponde a la 
Trayectoria del Embalse Equivalente o Agregado que será calculada con la Planificación 
de Corto Plazo con la finalidad de ajustar la incertidumbre y variabilidad de los recursos 
de generación. 
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ARTÍCULO 6. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y SU DURACIÓN  

El CENACE determinará los déficits de generación basado en los estados del Indicador de 
Condición Operativa Energética (ICOE), considerando las probabilidades de excedencia, el nivel 
del embalse equivalente y el nivel de reserva de energía. 

Los déficits se calcularán con base en las siguientes consideraciones: 

6.1. Planificación de mediano plazo 

El CENACE con base en el Plan Bianual Operativo (y sus actualizaciones) definirá la TREA que 
permitirá determinar los estados del ICOE, a fin de atender la demanda de manera segura, 
confiable y con calidad. La metodología para determinar la Trayectoria del Embalse Equivalente 
o Agregado, así como, el ICOE será incluido en el Procedimiento de Aplicación elaborado por el 
CENACE, considerando la operación autónoma. 

6.2. Programación operativa semanal y despacho económico diario programado 

El CENACE con base en la programación operativa semanal definirá la TAEA; y, fundamentado con 
el despacho económico diario programado se determinará el nivel del embalse equivalente o 
agregado. Posteriormente, junto con la información obtenida del numeral 6.1, definirá los 
períodos en función de los estados del ICOE y, consecuentemente, estimará el déficit. La 
metodología para definir los períodos y el déficit en cada período será incluida en el 
Procedimiento de Aplicación que deberá ser elaborado por el CENACE y aprobado por la 
ARCONEL. 

Por otro lado, en función de la Regulación Nro. ARCONEL-001/25 (o la que le sustituya o 
modifique) y el despacho económico diario programado permitirá al CENACE identificar si existen 
condiciones de desabastecimiento horario de la demanda eléctrica y, consecuentemente, 
determinar la programación de racionamiento en condiciones de déficit de potencia y energía, 
así como también en función de la evaluación de los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad 
del suministro de energía eléctrica, conforme el Procedimiento de Aplicación que deberá ser 
elaborado por el CENACE y aprobado por la ARCONEL. 

6.3. Evaluación Operativa del Sistema Nacional Interconectado 

El CENACE es la entidad encargada de establecer diariamente el Indicador de Condición Operativa 
Energética (ICOE), cuya metodología deberá ser incorporada en el Procedimiento de Aplicación a 
ser elaborado por el Operador Nacional de Electricidad. Para ello el CENACE, analiza diversos 
factores como: 

• Escenarios hidrológicos: Se evalúan las proyecciones de lluvias y caudales de los ríos. 
• Demanda de energía: Se estima la demanda de electricidad en el corto y mediano plazo. 
• Capacidad de generación: Se considera la capacidad instalada y disponible de las 

centrales hidroeléctricas, térmicas y energías renovables no convencionales. 
• Condiciones climáticas: Se tienen en cuenta fenómenos climáticos, que pueden afectar 

los niveles de los embalses. 
• Disponibilidad de combustibles (gas natural, diésel, fuel oil 4, fuel oil 6, principalmente). 
• Otros factores de la planificación operativa, despacho y operación del SNI. 
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6.4. Estados del ICOE 

Los estados del ICOE serán determinados por el CENACE y publicados de manera semanal en su 
página web. Para el efecto, el CENACE deberá comparar los valores reales diarios del EA con la 
TREA y la TAEA, y el costo medio de generación diario1 producto del despacho económico diario 
programado.  

El Nivel del Embalse Equivalente o Agregado puede ser: superior, alerta e inferior. 

• Superior: Si el valor real del EA es superior que la TREA y la TAEA. 
• Alerta: Si el valor real del EA se encuentra entre la TREA y la TAEA. 
• Inferior: Si el valor del EA es inferior a la TREA y la TAEA. 

Por otro lado, para la aplicación de la presente Regulación el costo medio de generación diario 
del Sistema Nacional Interconectado puede ser alto o bajo, según el despacho económico horario 
programado: 

• Alto: Si el costo medio de generación diario comprende un valor procedente de unidades 
térmicas, excluyendo el gas natural. 

• Bajo: Si el costo medio de generación diario comprende un valor derivado de centrales 
de fuentes de energía renovables, incluyendo gas natural. 

 
La Tabla Nro. 1 presenta los estados del ICOE. 

Tabla Nro. 1. Estados del Indicador de Condición Operativa Energética 

Estados* Nivel de Embalse 
Equivalente  

Costo medio de 
generación diario 

Indicador de Condición 
Operativa Energética 

1 Superior Bajo / Alto Normal 
2 Alerta Bajo / Alto Alerta de Déficit 

3** Inferior Alto Déficit 

*La duración de los estados serán justificados por CENACE en función de la planificación 
operativa, el despacho y la operación del SNI. 
** El CENACE, en función de la planificación operativa, el despacho y la operación del SNI, 
definirá los períodos de Déficit, Racionamiento Obligatorio y Forzoso.   

Las consideraciones a tomar en cuenta en cada uno de los estados del ICOE, se detallan a 
continuación: 

• Estado normal. Corresponde a escenarios operativos donde existen suficientes Reservas 
de Energía.  

 
 

 

 
1 El costo medio de generación diario corresponde al cociente entre i) la sumatoria del producto del costo 
horario de energía y la producción en cada hora; y, ii) la suma total de la energía generada durante el día.  
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• Estado de alerta de déficit: Corresponde a escenarios operativos con valores de reserva 
de alerta en el Nivel del Embalse Equivalente o Agregado. Se considerará que el SNI se 
encuentra en Período de Alerta de Déficit cuando el estado del ICOE determine dicha 
condición y, adicionalmente, las evaluaciones de planificación operativa, despacho, 
operación, condiciones climáticas, reservas de energía y potencia u otros parámetros 
definidos por el Operador Nacional de Electricidad en el respectivo Procedimiento de 
Aplicación, evidencien insuficiencia en la generación. El CENACE podrá activar el inicio del 
período de alerta de déficit para lo cual notificará al Ministerio del ramo, a la 
Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, a EP PETROECUADOR y demás entidades que considere pertinentes. 

 
• Estado de déficit: Corresponde a escenarios operativos con valores de reserva en el Nivel 

del Embalse Equivalente o Agregado definido como Inferior según el Procedimiento de 
Aplicación del CENACE. En este estado, y cuando corresponda, el CENACE definirá: 
Período de Déficit, Período de Racionamiento Obligatorio y Período de Racionamiento 
Forzoso en función de las condiciones de la planificación operativa, el despacho, la 
operación, condiciones climáticas, entre otros factores. Una vez definidos, el CENACE 
podrá activar el inicio de cada uno de los períodos antes mencionados comunicando al 
Ministerio del ramo, a la Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de 
generación, transmisión y distribución, a PETROECUADOR y demás entidades que 
considere pertinentes. 

6.5. Períodos 

De acuerdo con los estados del ICOE y demás variables de planificación operativa, el CENACE 
definirá el inicio y fin de los períodos de: Alerta del Déficit, Déficit, Racionamiento Obligatorio y 
Racionamiento Forzoso.  

Además, acorde con lo estipulado en cada período, se aplicará obligatoriamente el Plan de 
Gestión de la Demanda o el Plan de Contingencia, según corresponda; y la aplicación del 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE GENERACIÓN DE 
EMERGENCIA de la Regulación Nro. ARCONEL 003/24 Codificada (o la que le sustituya o 
modifique). 

Cabe señalar que la aplicación del PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL 
ESQUEMA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la Regulación Nro. ARCONEL 003/24 Codificada 
(o la que le sustituya o modifique) será activada desde el periodo de Alerta de Déficit. 
Posteriormente, y de ser el caso, el CENACE informará el restablecimiento de condiciones 
normales de generación al Ministerio del ramo, a la ARCONEL, a las EED a PETROECUADOR y 
demás entidades que se considere pertinentes. 

La Tabla Nro. 2 presenta las condiciones operativas y las acciones requeridas que deberá cumplir 
cada período cuyos lineamientos serán emitidos por el CENACE con base en lo que determina 
está regulación y las regulaciones conexas. 
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Tabla Nro. 2. Condiciones operativas y acciones requeridas en cada período 

Período Condiciones Operativas Acciones Requeridas 

Alerta de 
Déficit 

Cuando el ICOE refleje alerta de 
déficit de generación o los 
resultados del PBO no cumplan 
con umbrales, conforme el 
Procedimiento de Aplicación 
desarrollado por el CENACE. 

Plan de Gestión de la Demanda y/o 
incremento de la oferta. 
Aplicación del PROCEDIMIENTO DE 
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL 
ESQUEMA DE GENERACIÓN DE 
EMERGENCIA de la Regulación Nro. 
ARCONEL 003/24 Codificada (o la que 
le sustituya). 

Déficit 

Cuando la evaluación del ICOE 
refleje déficit o los resultados de la 
planificación de corto plazo no 
cumplan con umbrales, conforme 
el Procedimiento de Aplicación 
desarrollado por el CENACE. 

Plan de Contingencia, aplicación del 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y 
DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE 
GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la 
Regulación Nro. ARCONEL 003/24 
Codificada (o la que le sustituya) y 
racionamientos propuestos por el 
CENACE y aprobados por el Ministerio 
del ramo. 

Racionamiento 
Obligatorio 

Cuando la evaluación del ICOE 
refleje déficit o racionamiento y 
riesgo de disminución sostenida de 
los niveles de reserva mínimos 
necesarios para mantener la 
continuidad del servicio eléctrico, 
conforme el Procedimiento de 
Aplicación desarrollado por el 
CENACE. 

Plan de Contingencia, aplicación del 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y 
DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE 
GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la 
Regulación Nro. ARCONEL 003/24 
Codificada (o la que le sustituya); y, 
racionamientos programados por el 
CENACE. 

Racionamiento 
Forzoso 

Cuando la evaluación del ICOE 
refleje déficit o racionamiento y 
riesgo de colapso del SNI o la 
condición operativa del sistema se 
encuentre extremadamente 
degradada, conforme el 
Procedimiento de Aplicación 
desarrollado por el CENACE. 

Plan de Contingencia, aplicación del 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y 
DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE 
GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la 
Regulación Nro. ARCONEL 003/24 
Codificada (o la que le sustituya); y, 
racionamientos definidos por el 
CENACE en la programación diaria o 
por fuera de la programación. 

ARTÍCULO 7. PERÍODO DE ALERTA DE DÉFICIT 

El Ministerio del ramo, basado en las evaluaciones energéticas que realice el CENACE, podrá 
emitir políticas de gestión de demanda para la implementación de las EED, dispondrá aplicar 
estrategias para el incremento de oferta y demás disposiciones que considere pertinentes.  
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El CENACE deberá determinar el período de alerta de déficit de generación en función del 
monitoreo del ICOE y del numeral 6.5 de esta Regulación; y, comunicará este particular en el 
término de un (1) día, contados a partir de la publicación del PBO y sus actualizaciones o en 
función de las condiciones operativas de la planificación de corto plazo, al Ministerio del ramo, a 
la Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, a EP PETROECUADOR y demás entidades que considere pertinentes. 
Posteriormente, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la comunicación 
anterior, el CENACE establecerá acciones específicas que serán ejecutadas por las Empresas 
Eléctricas. Estas acciones deberán considerar como objetivo principal la ejecución del Plan de la 
Gestión de la Demanda de energía para reducir y/o evitar racionamientos obligatorios o forzosos 
de energía eléctrica. 

El período de alerta de déficit se activa bajo la evaluación del ICOE y de la evaluación energética, 
entre ellas la condición de reservas de energía y de potencia. 

El CENACE en este período es responsable de: 

• Determinar el inicio y finalización del período, e informar al Ministerio del ramo. 
• Establecer el margen de reserva faltante que podrá ser cubierto con gestión de la 

demanda y/o incremento de la oferta. 
• Informar a través de la programación operativa semanal acerca de las condiciones del 

S.N.I durante el período de alerta de déficit y notificar al Ministerio del ramo y a la 
Administración de la ARCONEL.   

Adicionalmente, durante este período se aplica el PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y 
DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la Regulación Nro. 
ARCONEL 003/24 (Codificada) denominada “Operación Técnica – Comercial de Grupos 
Electrógenos de Emergencia en condiciones de Déficit de Generación y Racionamientos de Energía 
Eléctrica en el S.N.I.” o la que le sustituya o modifique. En este contexto, el CENACE podrá 
disponer la operación de los grupos electrógenos de emergencia en los días y períodos que 
considere pertinentes, conforme a lo estipulado en dicha regulación y el correspondiente 
Procedimiento de Aplicación del Operador Nacional de Electricidad. 

ARTÍCULO 8. PERÍODO DE DÉFICIT 

Corresponde al período en el cual las Empresas Distribuidoras implementan racionamientos 
programados de energía eléctrica, según el Plan de Contingencia desarrollado por el CENACE y 
aprobado por el Ministerio del ramo, a fin de restaurar los niveles adecuados de reserva en el 
embalse equivalente.  

A través del monitoreo del ICOE, el CENACE notificará al Ministerio del ramo la necesidad de dar 
inicio al período de déficit (incluyendo el porcentaje de racionamiento recomendado) en el 
término de un (1) día, contados a partir de la publicación de la planificación de la operación de 
corto plazo. El Ministerio del ramo comunicará su aval al CENACE en el término de dos (2) días, 
incluyendo las políticas y parámetros a ser considerados en el Plan de Contingencia que será 
elaborado por el CENACE. Posteriormente, el CENACE, comunicará en el término de un (1) día, 
contados a partir del aval del Ministerio de ramo, el inicio del período de déficit, al Ministerio del 
ramo, a la Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, a PETROECUADOR y demás entidades que considere pertinentes. 
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Este período se activa en función a lo establecido en los numerales 6.4 y 6.5 de esta regulación. 

Durante este período se aplica el PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL 
ESQUEMA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA de la Regulación Nro. ARCONEL 003/24 Codificada 
(o la que le sustituya o modifique). En este contexto, el CENACE podrá disponer la operación de 
los grupos electrógenos de emergencia en los días y períodos que considere pertinentes, 
conforme a lo estipulado en dicha regulación y el correspondiente Procedimiento de Aplicación 
del Operador Nacional de Electricidad. 

El CENACE determinará el déficit y las cantidades de racionamiento a desconectarse. Luego de lo 
cual, y conforme el Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio del ramo, las EED 
programarán y aplicarán la cantidad de racionamiento al alumbrado público, así como a los 
anuncios publicitarios en la vía pública y exteriores, espectáculos públicos y escenarios 
deportivos. Estas disposiciones serán incorporadas en el Plan de Contingencia. 

Las EED ejecutarán los racionamientos programados, conforme el siguiente orden: 

1. Alumbrado público2. 
2. Anuncios publicitarios en la vía pública y exteriores, y de los espectáculos públicos. 
3. Escenarios deportivos. 
4. Consumidores Regulados de la Categoría Residencial. 
5. Consumidores Regulados de la Categoría General - Comerciales. 

El CENACE es responsable de: 

• Determinar técnicamente el inicio y finalización del período e informar al Ministerio del 
ramo y a la Administración de la ARCONEL. La finalización del período de déficit estará 
sujeto al monitoreo del ICOE que realice el CENACE de manera permanente. 

• Desarrollar y ajustar los planes de contingencia según las políticas del Ministerio del 
ramo. 

• Programar el porcentaje de racionamiento autorizado por el Ministerio del ramo durante 
el período de déficit. 

• Coordinar con las Empresas Distribuidoras la ejecución de los racionamientos. 
• Monitorear la evolución del déficit de energía y los niveles del embalse equivalente. 
• Generar informes sobre el cumplimiento de las cantidades de racionamientos 

programadas y ejecutadas; en una base semanal y mensual. De manera semanal y 
mensual estos informes serán remitidos al Ministerio del Ramo, a la Administración de la 
ARCONEL y demás entidades que considere pertinentes, conforme el Procedimiento de 
Aplicación.  

ARTÍCULO 9. PERÍODO DE RACIONAMIENTO OBLIGATORIO  

El CENACE, en función a lo establecido en el numeral 6.4 de esta regulación, determinará el 
período (inicio y fin) y la cantidad de demanda a desconectarse asignados a cada EED. El CENACE 
calculará estas cantidades aplicando lo dispuesto en esta regulación; informará y mantendrá una 

 
2 El Ministerio del ramo y las EED establecerán la cantidad de racionamiento aplicable al alumbrado público 
priorizando la seguridad ciudadana. 
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coordinación y supervisión de la ejecución de los racionamientos siguiendo lo señalado en el 
respectivo Procedimiento de Aplicación desarrollado por el CENACE. 
 
En función a lo establecido en el numeral 6.5 de esta regulación, el CENACE comunicará el inicio 
de período de racionamiento obligatorio de manera inmediata al Ministerio del ramo, a la 
Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, a PETROECUADOR y demás entidades que considere pertinentes.  
 
El CENACE determinará el déficit y las cantidades de racionamiento a desconectarse.  Luego de 
lo cual, y conforme el Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio del ramo, las EED 
programarán y aplicarán la cantidad de racionamiento al alumbrado público, así como a los 
anuncios publicitarios en la vía pública y exteriores, espectáculos públicos y escenarios 
deportivos. 

Las EED ejecutarán los racionamientos programados, conforme el siguiente orden: 

1. Alumbrado público3. 
2. Anuncios publicitarios en la vía pública y exteriores, y de los espectáculos públicos. 
3. Escenarios deportivos. 
4. Consumidores Regulados de la Categoría Residencial. 
5. Consumidores Regulados de la Categoría General - Comerciales. 
6. Consumidores Regulados de la Categoría General - Industrial. 

De manera particular, en el caso de los consumidores regulados de la categoría general de la 
tarifa industrial conectados a niveles de voltaje (AV1 y/o AV2), el CENACE dispondrá a estos 
usuarios su desconexión del Sistema Nacional Interconectado. Por un lado, las EED deberán 
elaborar un plan de racionamiento para los usuarios AV1 que será informado al CENACE para que 
sea considerado en la programación diaria. Para el efecto, la ARCONEL remitirá al CENACE el 
listado actualizado de los usuarios de la tarifa de alto voltaje (AV1 y/o AV2), a solicitud del 
Operador Nacional de Electricidad. Por otro lado, el CENACE coordinará con el Transmisor y con 
los usuarios AV2 su desconexión.  

Durante este período, las EED y el Transmisor ejecutarán cortes obligatorios del servicio eléctrico, 
según lo dispuesto por el CENACE. 

Este período se activa en función a lo establecido en el numeral 6.5 de esta regulación. 

Como parte de las medidas a implementarse, se activan de manera automática medidas 
específicas que se indican en la Regulación Nro. ARCONEL 003/24 (Codificada) denominada 
“Operación Técnica – Comercial de Grupos Electrógenos de Emergencia en condiciones de Déficit 
de Generación y Racionamientos de Energía Eléctrica en el S.N.I.” o la que le sustituya o modifique. 
En este contexto, el CENACE dispondrá la operación de los grupos electrógenos de emergencia 
en los días y períodos que considere pertinentes, conforme a lo estipulado en dicha regulación y 
el correspondiente Procedimiento de Aplicación. 

 

 
3 El Ministerio del ramo y las EED establecerán la cantidad de racionamiento aplicable al alumbrado público 
priorizando la seguridad ciudadana. 
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El CENACE es responsable de: 

• Determinar técnicamente el inicio y la duración del período. 
• Calcular la cantidad de desconexión de demanda regulada, demanda de los grandes 

consumidores y de los consumidores regulados de alto voltaje AV1 y AV 2 asignados a 
cada Empresa Eléctrica de Distribución, de acuerdo con lo dispuesto en esta Regulación. 

• Coordinar y supervisar la ejecución de los cortes en conjunto con las EED, asegurando 
que se cumpla lo señalado en el Plan de Contingencia. 

• Generar informes sobre el cumplimiento de las cantidades de racionamientos 
programados y ejecutados por cada PMSE; en una base semanal y mensual. De manera 
semanal y mensual estos informes serán remitidos al Ministerio del Ramo, a la 
Administración de la ARCONEL y demás entidades que considere pertinentes, conforme 
el Procedimiento de Aplicación. 

ARTÍCULO 10. PERÍODO DE RACIONAMIENTO FORZOSO 

En función a lo establecido en los numerales 6.4 y 6.5 de esta regulación, el CENACE determinará 
el período (inicio y fin). En este período se requiere aplicar racionamientos programados o no 
programados con el objetivo de mitigar el riesgo de colapso. El CENACE, de manera inmediata, 
informará el inicio del período de racionamiento forzoso al Ministerio del ramo, a la 
Administración de la ARCONEL, a las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, a PETROECUADOR y demás entidades que considere pertinentes. El CENACE contará 
con la autonomía técnica para determinar y coordinar la ejecución de los racionamientos, según 
los ajustes que pudieran darse en la operación de tiempo real. 

Este período se activa en función a lo establecido en el numeral 6.5 de esta regulación. 

El CENACE es responsable de: 

• Determinar técnicamente el inicio y la duración del período. 
• Determinar las cantidades de demanda horaria a desconectar entre las EED según su 

demanda horaria y las restricciones técnicas del sistema. 
• Verificar las condiciones técnicas y operativas del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

para identificar posibles restricciones localizadas y considerarlas en la distribución de la 
carga a desconectar. 

• Coordinar y supervisar estrechamente la ejecución de los cortes con las EED para 
garantizar el cumplimiento de los racionamientos. 

• Generar informes diarios sobre la ejecución de las medidas adoptadas y su impacto en la 
reducción de la demanda, especificando las cantidades de racionamientos realizados o 
los que se determinan en la operación en tiempo real y ejecutados por cada PMSE 
considerado en este plan. 

• Generar informes sobre el cumplimiento de las cantidades de racionamientos 
ejecutados; en una base semanal con resolución horaria. De manera semanal, estos 
informes serán remitidos al Ministerio del Ramo, a la Administración de la ARCONEL y 
demás entidades que considere pertinentes, conforme el Procedimiento de Aplicación. 
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ARTÍCULO 11. PLAN DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Las cantidades referenciales del déficit y de las reservas de energía adecuadas del Sistema 
Nacional Interconectado serán determinados por el CENACE conforme la periodicidad del PBO y 
sus actualizaciones. De ser el caso, con estos déficits, el Ministerio del ramo coordinará con el 
CENACE la elaboración del Plan de Gestión de la Demanda con periodicidad trimestral y será 
difundido hasta los 10 días término contados a partir de la publicación del PBO. Este plan entrará 
en vigor una vez que se active el período de alerta de déficit. 

Este plan contendrá las políticas, objetivos, metas, indicadores, plazos de ejecución, lineamientos 
y estrategias definidas por el Ministerio del ramo y ejecutadas por los PMSE.  

El Ministerio del ramo solicitará a la Administración de la ARCONEL el control del cumplimiento 
del Plan de Gestión de la Demanda, acorde la normativa vigente. 

ARTÍCULO 12. PLAN DE CONTINGENCIA   

Para enfrentar adecuada y oportunamente el déficit de energía eléctrica, el CENACE preparará el 
Plan de Contingencia para el inicio del período de déficit y para los períodos de racionamiento 
obligatorio y forzoso, cuya ejecución estará a cargo de los PMSE.  

El CENACE deberá entregar el Plan de Contingencia al Ministerio del ramo en el término de un (1) 
día, contado a partir del aval de dar inicio al periodo de déficit de generación y de la definición de 
políticas y parámetros por dicho Ente Rector. Este Plan comprenderá los períodos de: déficit, 
racionamiento obligatorio y racionamiento forzoso. El Ministerio del ramo emitirá al CENACE el 
aval y el operador difundirá a los PMSE involucrados y a la Administración de la ARCONEL para el 
control de su cumplimiento. 

En el caso de los consumidores regulados conectados a niveles de voltaje AV1 y AV2, el CENACE 
dispondrá a estos usuarios su desconexión del SNI. Para la ejecución operativa de dicha 
desconexión, el CENACE coordinará directamente con los usuarios del grupo AV2. Para los 
usuarios AV1, la coordinación operativa será realizada con las Empresas Eléctricas de Distribución 
(EED) correspondientes. Para el efecto, las EED deberán elaborar un plan de racionamiento que 
será informado al CENACE para que sea considerado en la programación diaria. Así también, la 
ARCONEL remitirá al CENACE el listado actualizado de los consumidores regulados de la categoría 
general con tarifa de alto voltaje hasta el último día laborable del mes de enero de cada año y 
cada vez que existan modificaciones relevantes, a fin de facilitar las coordinaciones operativas 
correspondientes. 

Las EED y el Transmisor ejecutarán cortes obligatorios del servicio eléctrico, según lo dispuesto 
por el CENACE. Para tal el efecto, las EED deberán elaborar un plan de racionamiento que deberá 
ser será informado al CENACE, a fin de que sea considerada en la programación diaria. Dicho plan 
deberá, en donde se incluirá el racionamiento de los consumidores regulados de alto voltaje cuya 
desconexión haya sido dispuesta por el desconectados por disposición de CENACE. 

ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DEL DÉFICIT DE ENERGÍA A LAS DISTRIBUIDORAS  

Con base en el déficit de generación establecido en la planificación de corto plazo, el CENACE 
calculará las cantidades de racionamientos de energía eléctrica para todas las EED. 
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La distribución del déficit será de manera proporcional a la demanda regulada de cada EED, cuyo 
cálculo se realiza con base en la demanda de energía que cada distribuidora requiere del sistema. 
Para el efecto, el CENACE aplicará la siguiente fórmula. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖  =  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 �
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗

� (Ec. 1) 

En donde: 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖: Déficit de energía asignado a la EED “𝑖𝑖” [MWh]. 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆: Déficit total a nivel del SNI determinado por el CENACE [MWh]. 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖: Demanda de energía para cada EED “𝑖𝑖” determinado por el CENACE  

en la planificación Operativa [MWh]. 

El CENACE definirá en el procedimiento de aplicación la metodología para estimar la 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖  y la 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 en función de la presente regulación. 

ARTÍCULO 14. EXCEPCIONALIDADES DE LA EJECUCIÓN DE RACIONAMIENTOS 

Se exceptúa del cumplimiento del concepto proporcionalidad del artículo 13 de esta regulación, 
ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito que serán declarados por el Ministerio del ramo, 
mediante el acto administrativo que corresponda. Esta disposición deberá ser notificada a la 
Administración de la ARCONEL, el CENACE y EED para las consideraciones correspondientes. 

En el período de racionamiento forzoso, la distribución del déficit se realizará conforme las 
condiciones de seguridad del sistema; en tal sentido, no necesariamente podrá cumplirse a 
cabalidad el concepto de proporcionalidad del artículo 13 de esta regulación. 

ARTÍCULO 15. ÍNDICES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL RACIONAMIENTO 

Durante los períodos de alerta de déficit, de déficit y de racionamiento no será exigible el 
cumplimiento de los límites de los índices de calidad y seguridad indicados en las Regulaciones 
vigentes y normativa conexa; sin embargo, las EED deberán registrar y reportar los índices que se 
presenten en esas condiciones. El CENACE notificará al Ministerio del ramo y a la Administración 
de la ARCONEL los riesgos operativos que se presenten en el Sistema Nacional Interconectado, 
conforme Regulación Nro. ARCONEL-001/25 o la que le sustituya o modifique. 

ARTÍCULO 16.  DISPOSICIONES DE CORTE DE SERVICIO 

El CENACE, como administrador técnico y operador del Sistema Nacional Interconectado, 
dispondrá las cantidades de corte de servicio a las EED, considerando los diferentes períodos de 
déficit y de racionamiento. 

Las EED están autorizadas y facultadas a realizar cortes de servicio a sus consumidores 
industriales regulados y a los grandes consumidores conectados a su red, ingresando a las 
instalaciones de dichos consumidores para efectuar la desconexión en baja tensión, cuando no 
sea posible efectuarlo desde las redes de media y alta tensión. Estas desconexiones serán 
efectuadas de acuerdo con el plan de racionamiento elaborado por las EED, en coordinación con 
el Ministerio del ramo; y, será informado al CENACE para que sea considerado dentro de la 
programación diaria. 
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El Transmisor, bajo la disposición del CENACE, está autorizado y facultado a efectuar 
desconexiones a las cargas conectadas en el Sistema Nacional de Transmisión en función del 
protocolo definido en el Procedimiento de Aplicación desarrollado por el CENACE.  

Para agilidad de la ejecución de los racionamientos cada EED podrá solicitar al CENACE la 
desconexión de alimentadores del SNT, conforme el protocolo definido en el Procedimiento de 
Aplicación desarrollado por el CENACE. 

ARTÍCULO 17. SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE LOS RACIONAMIENTOS 

El CENACE realizará el seguimiento de los racionamientos en función de los parámetros definidos 
en el Plan de Contingencia y en su programación. Los informes correspondientes serán 
entregados a la Administración de la ARCONEL para las acciones de control sobre la aplicación de 
los racionamientos programados en cada periodo, conforme lo establecido en esta regulación y 
la normativa aplicable. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Regulación será considerado 
como una infracción, en conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la LOSPEE. El 
juzgamiento de infracción(es) se sujetará(n) a lo dispuesto en la LOSPEE y demás normativa 
relacionada con el tema. 

ARTÍCULO 18. IMPORTACIÓN DE ENERGÍA EN FORMA RADIAL 

Para la aplicación de la fórmula de distribución del racionamiento, las importaciones que se 
realicen de forma radial serán descontadas de las demandas de las EED fronterizas conectadas al 
país vecino que corresponda. Las demandas reajustadas de estas EED fronterizas serán incluidas 
para el cálculo de la nueva demanda nacional que servirá a su vez para el cálculo de los 
racionamientos. 

Las EED fronterizas deberán remitir estos cálculos al CENACE en el término de un (1) día tras la 
confirmación de las importaciones, a fin de que este pueda realizar los ajustes correspondientes.  

ARTÍCULO 19. EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Una vez activado el período de alerta de déficit, el período de déficit o el período de 
racionamiento obligatorio, y en caso excepcional de que el Sistema Nacional Interconectado 
disponga de excedentes de generación, las exportaciones de energía eléctrica se llevarán a cabo 
exclusivamente utilizando la generación que no sea requerida para el despacho económico 
nacional. 

La curva de oferta será expresada en USD/MWh y de tipo escalón monótono creciente, 
considerando precios internacionales de combustibles y los cargos contemplados en la 
Regulación Nro. ARCONEL-002/25, denominada “Desarrollo de las Transacciones Internacionales 
de Electricidad previo a la aplicación de la Decisión 816 de la Comunidad Andina”, o la que le 
sustituya o modifique. 

 



  

Resolución Nro. ARCONEL-006/2026  
Sesión de Directorio de 29 de abril de 2026  

 
 
 

Página 16 de 17 

ARTÍCULO 20. DESPACHO Y LIQUIDACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA ADICIONAL 

Ante la activación de los períodos de Déficit, de Racionamiento Obligatorio y de Racionamiento 
Forzoso, aquellos generadores y autogeneradores que tengan una capacidad instalada superior 
a la capacidad de generación aprobada en su título habilitante, previa autorización del Ministerio 
del ramo, podrán ofertar la capacidad adicional para el despacho en el SNI, lo cual será 
considerado por CENACE en la programación diaria, conforme el Procedimiento de Aplicación del 
Operador Nacional de Electricidad. La liquidación del cargo variable de la generación adicional se 
realizará con el mismo esquema y cargos aplicables a la potencia inicial habilitada, lo cual estará 
incluido en el Procedimiento de Aplicación elaborado por el CENACE. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: El CENACE incluirá los niveles de reserva de energía y potencia en el Plan Bianual de 
Operación, la Programación Operativa Semanal y el Despacho Económico Diario. Estos niveles de 
reserva obedecerán a una metodología desarrollada por el CENACE —y aprobada por la 
Administración de la ARCONEL— que tomarán en cuenta aspectos técnico-económicos. 

SEGUNDA: El CENACE incluirá en el Plan Bianual de Operación los niveles de la trayectoria del 
embalse equivalente conforme el Procedimiento de Aplicación desarrollado por el CENACE. 

TERCERA: Las cantidades de demanda a desconectarse que determine el CENACE, en aplicación 
a la presente Regulación, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Participantes 
Mayoristas del Sector Eléctrico. 

CUARTA: El orden establecido en esta Regulación, para racionamientos programados, excluye a 
los grandes consumidores y a los consumos propios conectados directamente al sistema de 
transmisión o subtransmisión, en tanto no se presenten restricciones en la red eléctrica que 
condicionen o afecten la conexión del consumidor no regulado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El CENACE dispondrá de un término de 60 días, a partir de la aprobación de la presente 
Regulación, para la elaboración del Procedimiento de Aplicación de esta norma con sus 
respectivos formularios. Este procedimiento será aprobado por la Administración de la Agencia 
de Regulación y Control de Electricidad, previo a su aplicación. 

SEGUNDA: Por un plazo de un (1) año contado a partir de la aprobación de la presente Regulación, 
el CENACE empleará los niveles de reserva de energía y potencia establecidos en el Plan Maestro 
de Electricidad vigente. Luego de lo cual, en un plazo de tres (3) meses el CENACE presentará la 
metodología de cálculo y los nuevos niveles de reserva de energía y potencia para revisión y 
aprobación de la Administración de la ARCONEL. 

TERCERA: El CENACE, en el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la 
presente Regulación, determinará los niveles de la trayectoria del embalse equivalente 
considerando etapas mensuales y con resolución diaria. 
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CUARTA: Hasta el 18 de diciembre de 2026, las EED deberán remitir mensualmente al CENACE 
los registros de potencia y energía correspondientes a los usuarios de tarifa de alto voltaje que 
no cuenten con sistemas de generación propios para cubrir su demanda, con el fin de permitir la 
programación de racionamientos y la definición oportuna del plan de gestión de la demanda ante 
eventuales escenarios de déficit energético. En caso de que se active el período de racionamiento 
obligatorio antes de esa fecha, las EED, en coordinación con el Ministerio del ramo, deberán 
elaborar un plan de racionamiento orientado a gestionar la reducción de la demanda de los 
usuarios de alto voltaje. Este plan deberá ser comunicado de forma inmediata al CENACE para su 
consideración en la programación diaria. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan o no guarden 
conformidad con las disposiciones de la presente regulación y específicamente:  

La Regulación Nro. CONELEC 001/05 “Procedimientos de Operación del Sistema Nacional 
Interconectado en Condiciones de Déficit de Generación”, expedida el 2 de febrero de 2005. 

DISPOSICIÓN FINAL 

VIGENCIA: Las disposiciones contenidas en esta Regulación Nro. ARCONEL-004/25 están vigentes 
desde su aprobación por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
(ARCONEL) en sesión de 16 de octubre de 2025; y su posterior reforma está vigente desde su 
aprobación en sesión de Directorio de 29 de abril de 2026. 

La presente codificación ha sido elaborada en cumplimiento de lo dispuesto a la Dirección 
Ejecutiva de la ARCONEL por el Directorio con Resolución Nro. ARCONEL-006/2026, en sesión de 
29 de abril de 2026, de conformidad a lo señalado en el artículo 3 y literal c de la Disposición Final, 
de dicha Resolución. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de abril 
de 2026.  

 

 

 

Dr. Augusto Fabricio Porras Ortiz 
DIRECTOR EJECUTIVO (E) 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD 

 

Validar únicamente en FirmaEC. 
Firmado electrónicamente por: 

AUGUSTO FABRICIO 
PORRAS ORTIZ



 

 

 
 
 
 

RAZÓN DE CERTIFICACIÓN 
  
RAZÓN: Certifico que el presente documento es fiel copia de la Regulación Original “Nro. 
ARCONEL-004/25 (Codificada), suscrita el 29 de abril de 2026; reposa en los archivos de 
la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y está compuesto por diecisiete (17) 
fojas. 
 
 
 
 

Abg. Débora Tatiana Aragón Auz 
Directora de Gestión Documental y Archivo 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD 
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